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Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som 
kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs av Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Gryaab driver ett av Nordens 
största reningsverk Ryaverket, som ligger på Hisingssidan av Älvsborgsbron i Göteborg. Sedan 
bolagets tillkomst har det gjorts miljösatsningar på miljarder kronor i tunnlar och reningsverk. Det 
har resulterat i att regionens vattendrag befriats från utsläpp av avloppsvatten och ett renare hav.  
 
Gryaab rapporter  
2014:6  Kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen   

2014:7  Konduktivitetsspårning 2013  

2014:8  Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?  

2014:9  Pilotförsök med filtrering av rejektvatten i trumfilter  

2014:10  Uppföljning av nitrifikation efter installation av luftare i första zonen i ED Linje 6  

2015:1  Framtida skivfilterkapacitet  

2015:2  Framtida slamhantering - processutvärdering  

2015:3  Koppar till Ryaverket  

2015:4  Miljörapport Ryaverket 2014  

2015:5  Miljörapport Syrhåla 2014  

2015:6  Innehåll i spillvatten påverkat av släckvatten från brand på Ringön  

2015:7  Utvärdering av slamförordningsämnen (organiska ämnen) i Gryaabs slam.  

2015:8  Anläggningsdata 2015  

2015:9  Referensprovtagning 2014/2015  

2016:1   Miljörapport Ryaverket 2015  

2016:2  Miljörapport Syrhåla 2015  

2016:3  Förstudie Kvicksilver Behov av sanering av avloppsledningar från tandläkarkliniker  

2016:4   ModellEN - dynamisk processmodellering av olika körsätt med ny nitrifikationsanläggning i drift. 
Resultat och utvärdering.   

2016:5  Bisfenol A  

2016:6  Lokalisering av eventuellt tillkommande avloppsreningskapacitet   

2016:7  Silver till Ryaverket -Källor till silver i inkommande avloppsvatten   

2017:1 Gryaabs uppströmsarbete, bilaga till länsstyrelsen i samband med tillståndsansökan 

2017:2 Miljörapport Ryaverket 2016 

2017:3 Miljörapport Syrhåla 2016 

2017:4 Prognos för framtida belastning till Ryaverket 

2017:5 Bly till Ryaverket 

2017:6 Provtagning vid mottagningsstationen för organiskt material på Ryaverket samt slamtömningsstationen 
i Göddered 2016. 

2017:7 Metanavgång 

2017:8 Infoarbete koppar 2017 

2018:1  Gryaab Rapporter 

2018:2 Miljörapport Ryaverket 2017 

2018:3 Miljörapport Syrhåla 2017 

2018:4 Provtagning vid mottagningsstationen för organiskt material på Ryaverket samt slamtömningsstationen 
i Göddered 2017. 

2019:1 Omställning från mesofil till termofil rötning - utvärdering av metodval i pilotskala. 
 



 1 

Miljörapport för 2018 
 
Textdel   
 
Verksamhetsutövare 
Namn 

Gryaab AB 
Org.nr 

556137-2177 

Anläggningens namn 

Ryaverket 
Länsstyrelsens anläggningsnummer 

1480-1131 

 
1. Verksamhetsbeskrivning  
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 
 
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 
t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller 
genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande 
transporter. 

 
Verksamhetsområde 
Gryaab har två huvuduppgifter. Den ena är att via ett eget tunnelsystem leda avloppsvatten från 
tätortsbefolkningen till bolagets reningsverk (Ryaverket). Genom att all tätortsbebyggelse är ansluten 
till Ryaverket har utsläpp av avloppsvatten till lokala sjöar och vattendrag minskat avsevärt.  Bolagets 
andra huvuduppgift är att behandla avloppsvattnet när det har kommit till Ryaverket. Behandlingen 
sker med avseende på nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Gryaab avskiljer också 
partiklar och föremål samt sedimenterbart material. Behandlat avloppsvatten leds via tunnel ut till 
Göta älvs mynning, även benämnd Rivö fjord. Till bolagets verksamhet hör även anläggningen vid 
Syrhåla. Där har slam avvattnats och deponerats i ett bergrum, anläggningen är sedan flera år tagen ur 
drift. För anläggningen i Syrhåla lämnas en separat miljörapport. 
 
Störst negativ miljöpåverkan har bolaget genom sitt utsläpp av kväve, BOD och fosfor till Göta älv 
samt utsläpp av metan- och lustgasemissioner från slam- och avloppsvattenbehandling till luften. Stora 
negativa effekter uppkommer även på grund av förbrukning av fossil metanol samt från större 
utbyggnader och ombyggnader. Verksamheten medför även ett flertal positiva miljöeffekter så som 
näringsåterföring till mark genom slamåtervinning, produktion av fjärrvärme genom värmeväxling av 
utgående vatten samt produktion av biogas genom rötning av avloppsslam. Även riktad information 
och utbildning om tillskottsvattenproblematiken mot VA-huvudmän samt samverkan och påverkan på 
anslutna företag med syfte att förhindra tillförsel av miljöskadliga ämnen bidrar till positiva 
miljöeffekter. 
 
Sista december 2018 var 778 790 personer anslutna till Ryaverket. Räknar man om industrier och 
andra anslutna verksamheter till personekvivalenter (pe) genom att dividera tillförd mängd BOD7 med 
70 gram BOD7 per person och dygn innebär det en övrig anslutning på 192 186 pe. Den totala 
anslutningen motsvarar med detta beräkningssätt 970 976 pe..  
 
Begreppet maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kan användas på flera olika sätt: 

- Tätbebyggelsens storlek ska uppskattas som max GVB för tätbebyggelsen uttryckt i antal pe. 
Denna beräkning har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om.   

- Vid rapportering används max GVB som tillförs reningsverket för det givna året, uttryckt i pe.  
- Tillståndsgiven belastning för avloppsreningsverket uttryckt som max GVB i pe. 
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Maximal genomsnittlig veckobelastning (Max gvb), så som det används i denna rapport, är ett mått på 
hur mycket avloppsvatten som kan genereras i tätbebyggelsen och är en viktig parameter för att förutse 
hur stort behovet av avloppsrening kan komma att bli. Naturvårdsverket anvisningar för hur Max gvb 
ska beräknas innehåller en modell som baseras på uppskattade värden för en längre tidsperiod samt 
som tar höjd för variationer. Beräkningen enligt anvisningarna redovisas i nedan tabell. Beräkningarna 
utfördes 2016 och är framåtsyftade för en längre tidsperiod.  
 
Källa Antal pe Arbetstid/Skoltid pe 
Industri och slamtömning på nätet 70 000  
Inpendling från andra kommuner   70 000 
Utpendling från Gryaab kommunerna  -33 000 
Inpendling Gryaab kommuner 
(personer ej anslutna) 

 14 000 

Nyanlända + asylsökande 12 000  
Befolkningsökning 5 år framåt 50 000  
Anslutna personer 2015* 737 000  
Total Summa = max GVB 920 000 
* Uppgifter från VA-huvudmän avseende anslutna personer 
 
Organisation 
Gryaab AB är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal och Partille kommuner. Gryaabs uppdrag definieras sedan år 2007 (kompletterat 2011) i form 
av ett ägardirektiv. Syftet med samverkan liksom kommunernas åtaganden regleras också i ett 
aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB.  
 
Gryaabs styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur VD handhar den löpande förvaltningen. VD sköter den 
löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och informerar styrelsen 
fortlöpande om förhållandena i bolaget. I samråd med styrelsens ordförande och presidiet bereder VD 
styrelsens ärenden och föredrar dem vid styrelsens sammanträden.  
 
Gryaab är organiserat i en linjeorganisation med avdelningar och tillhörande grupper. Grupperna 
rapporterar till avdelningen som i sin tur rapporterar till VD. Avdelningschefer utses av VD och 
gruppchefer utses av VD och avdelningschef. Projektverksamhet bedrivs i projektorganisationer som 
rapporterar till styrgrupper. Innan ett projekt påbörjas finns en godkänd projektbeskrivning, 
projektbudget och en utsedd projektledare. På Gryaab finns en kvalitets- och miljöansvarig som är 
organiserad i avdelningen Utveckling, kvalitet och miljö. Ytterst ansvarig för miljöfrågorna är VD. 
 
Gryaabs ledningssystem är certifierat enligt kraven i ISO 14001:2015. Gryaabs kvalitetsarbete av slam 
till jordbruk är certifierat enligt Revaq.  
 

Tunnel och ledningsnät, TU 
Gryaabs tunnlar har en total längd av 12 mil (119 685 m). De är fördelade på 110 854 m huvudtunnlar 
och 8 831 m transporttunnlar. Gryaab äger även ca 1,2 mil ledningar, dessa ledningar är 
förbindelseledningar mellan tunneldelar. Tunnlarna och ledningarna samlar upp avloppsvatten från de 
anslutna kommunernas ledningsnät. Varje kommun ansvarar för sitt ledningsnät, sina pumpstationer 
och sina bräddavlopp på ledningsnätet. Tunnelsystemet har en lutning på 0,1 % och slutar 20 meter 
under mark vid Ryaverket. 
 

Avloppsvattenrening 
Behandlingen sker med avseende på nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Gryaab 
avskiljer också partiklar och föremål samt sedimenterbart material. Vattnet renas mekaniskt, 
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fysikaliskt, kemiskt och biologiskt på Ryaverket. Nedan följer en detaljerad beskrivning av processen, 
se även processchemat i figur 1 på nästa sida. 
 
Mekanisk rening, IN och FS 
Avloppsvattnet in till verket pumpas med fyra pumpar med reglerbar kapacitet (tre stycken med 
maximal kapacitet på 6 m3/s och en med maximal kapacitet på 4,7 m3/s). På varje pumps tryckledning 
finns en elektromagnetisk flödesmätare. Varje pump skyddas med ett galler (spaltvidd 20-25 
millimeter) utrustat med automatisk rensningsanordning inklusive tvättning och pressning av rens. 
Renset förbränns vid Renovas förbränningsanläggning vid Sävenäs. 
 
Efter pumpning passerar avloppsvattnet ett luftat sandfång för att avskilja tunga fasta partiklar. 
Organiskt material avskiljs från sanden i en sandtvätt och lämnas till deponi. Delar av sandfången samt 
sandtvätten är avställt. 
 
Därefter passerar avloppsvattnet tolv fingaller (spaltvidd 2 millimeter). Finrenset tvättas, pressas och 
lagras i containrar innan det går till förbränning. Efter fingaller leds avloppsvattnet till tolv 
sedimenteringsbassänger med en totalvolym på 22 670 m3 och yta på 5 800 m2. Det tar vattnet cirka en 
timma och fyrtio minuter vid normalflöde (3,8 m3/s) att rinna igenom försedimenteringsbassängerna. 
Under tiden avskiljs fasta partiklar från vattnet som primärslam. 
 
Biologisk rening 
Det kväve som finns i avloppsvattnet förekommer huvudsakligen i form av ammonium men även i 
kemiska föreningar som antingen lätt omvandlas till ammonium av reningsverkets olika biologiska 
processer eller som binds till slammet. Ca 15 – 20 procent av kvävet som avskiljs hamnar i slammet. 
Resterande del av kvävet omvandlas i reningsprocessen från ammonium till kvävgas, målet är att totalt 
ta bort minst 70 procent kväve. Det görs genom en kombination av två biologiska processer - 
nitrifikation (ammonium oxideras till nitrat) och denitrifikation (nitrat reduceras till kvävgas). Hur 
mycket kväve som kan avlägsnas beror då på hur mycket vatten (och därmed ammonium) som 
recirkuleras till biobäddarna samt efternitrifikationen och vilken denitrifikationskapacitet som finns i 
aktivslam och i efterdenitrifikationen. Båda denitrifikationsprocesserna behöver lättillgängligt 
organiskt material som substrat. För aktivslamprocessen finns det i avloppsvattnet och för 
efterdenitrifikationen tillsätts en extern kolkälla, metanol. Nedan följer en närmare beskrivning av den 
biologiska reningen. 
 
Aktivslamprocessen, AS 
Vattnet som rinner vidare från försedimenteringen pumpas upp cirka 3,8 meter till det biologiska 
behandlingssteget med fem pumpar med vardera 2 m3/s kapacitet. Innan vattnet fördelas till de tre 
aktivslambassängerna blandas det med aktivslam (1-3,5 m3/s) och med recirkulerat vatten från 
biobäddarna (1-7 m3/s). Aktivslam är ett koncentrat av bakterier och andra mikroorganismer som 
pumpas i retur från det efterföljande sedimenteringssteget. 
 
När blandningen av slam och vatten rinner genom aktivslambassängerna, tas de i vattnet lösta och 
kolloidala föroreningarna upp av bakterier som näring. Bakterierna oxiderar de organiska 
föroreningarna för att få energi och för tillväxt. Det sker under tiden som slam-vattenblandningen 
passerar igenom aktivslambassängerna. Bassängerna är konstruerade så att de första 40-60 procenten 
av varje bassängvolym är en anox (oluftad) zon. Här är bakterierna tvingade att använda i vattnet löst 
nitrat (NO3+) istället för syre (O2) för respiration och därmed förvandlas nitratet till kvävgas som då 
frigörs till atmosfären. Denna förvandling av nitrat till kvävgas kallas för denitrifikation. I den andra 
delen av aktivslambassängerna luftas slam-vattenblandningen och bakterierna bryter ner (oxiderar) de 
kvarvarande föroreningarna genom en normal respiration med syre. Genom oxidation av föroreningar 
kan bakterierna föröka sig via celldelning och därmed bidra till att nytt aktivt slam kontinuerligt bildas 
i processen. 
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Sedimentering, ES 
Behandlingen i aktivslambassängerna pågår cirka en och en halv timma. Därefter rinner vattnet vidare 
till eftersedimenteringsbassängerna. Eftersedimenteringen består av 24 tvåvåningsbassänger med en 
totalvolym på 72 200 m3 och, med samtliga bassänger i bruk, en uppehållstid för vattnet på cirka tre 
timmar. I bassängerna sedimenteras det aktiva slammet och avskiljs från vattnet som nu är renat 
avloppsvatten. Huvuddelen av det aktiva slammet pumpas i retur till aktivslambassängerna och resten, 
så kallat överskottsslam, pumpas normalt till inloppet av försedimenteringsbassängerna. Vid höga 
flöden kan överskottsslammet pumpas direkt till slamhanteringen. Efter eftersedimenterings-
bassängerna recirkuleras en del av vattnet och en del leds till skivfilteranläggningen. Merparten, dock 
högst 7 m3/s, ska under normala flödesförhållanden, ledas till biobäddarna som en recirkulationsström 
och sedan tillbaka till aktivslamprocessen eller till efterdenitrifikation. När tillrinning till verket är 
hög, som när det regnar kraftigt, minskas recirkulationen till aktivslam för att inte överbelasta 
sedimenteringsbassängerna och för att öka mängden avlopp som kan behandlas. Då kan mer 
eftersedimenterat vatten ledas till efternitrifikation. Normalt är recirkulationsflödet till biobäddarna 1-
1,5 gånger det till verket inkommande flödet. Det vatten som inte recirkuleras till biobädden eller 
ledas till efternitrifikation leds till skivfilteranläggningen. 
 
Biobäddar, BB 
Biobäddarna är fyllda (7,2 meter djupa) med specialtillverkat korrugerat plastmaterial som ger en hög 
luft/vatten/plast-kontaktyta (cirka 230 m2/m3) på vilket bakterier kan växa. Vatten som kommer i retur 
från eftersedimenteringsbassängerna pumpas upp till en nivå över biobäddarnas yta varifrån det kan 
rinna med självfall ut i spridare som fördelar vattnet jämnt över biobäddarnas yta. Vattnet strilar sedan 
ner genom biobäddarna. De föroreningsrester som återstår i vattnet, främst ammonium, är energikällor 
för de bakterier som växer på de våta ytorna. Ammonium omvandlas då till nitrat som förs vidare med 
vattnet. Denna process kallas för nitrifikation. 
 
Biobäddarna är uppdelade i två parallella block. Vardera biobädd har tre spridarsystem och den totala 
volymen är på 16 500 m3 och kapaciteten 7 m3/s biologiskt behandlat avloppsvatten. Vattnet som 
behandlats i biobäddarna leds huvudsakligen till aktivslam bassängerna. Det är dock möjligt att leda 
en del till efterdenitrifikationsbassängerna. Det är möjligt att öka mängden ammonium som sprids över 
biobäddarna genom att tillföra ammoniumrikt rejektvatten från avvattning, rejektvatten leds dock i 
första hand till rejektrening i det parallella nitrifikationssteget efternitrifikation. 
 
Efternitrifikation, EN 
Efternitrifikationsbassängerna är fyllda med specialtillverkade bärare i plast som ger en hög 
vatten/plast-kontaktyta (cirka 800 m2/m3) på vilket bakterier kan växa. Avloppsvatten från 
eftersedimentering leds i en kanal till efternitrifikationen där den fördelas mellan bassängerna. 
Efternitrifikation har samma funktion som biobäddarna, att omvandla ammonium till nitrat, här växer 
dock nitrifikationsbakterierna på rörliga bärare i stället för på fasta media. 
 
Efternitrifikationen är uppdelad i sex parallella linjer. Vardera linjen har tre bassänger i serie. 
Totalvolymen är 10 800 m3 och den hydrauliska kapaciteten 5,0 m3/s. Även rejektvatten från 
avvattning kan ledas till hela efternitrifikation som ammoniumkälla dock leds rejektvattnet normalt till 
en av linjerna som är konfigurerad för rejektrening där en så kallat anammox-process omvandlar 
koncentrerat ammonium i rejektvattnet direkt till kvävgas utan behöv av en extern kolkälla och med 
mycket mindre luftning. På så vis kan det sparas både energi och kolkälla. Vattnet från södra ES-
kanalen kan ta sig in och igenom reaktorerna med självfall. I aktivslamlinje 3 nära södra änden finns 
en avskärande vägg, för att leda det pumpade vattnet från EN till inloppskanalen före ED. I 
aktivslamblocket finns reglerluckor för att även kunna leda vattnet till AS för denitrifikation. Genom 
denna åtgärd uppnås full redundans för avställning av en biobädd, dvs. övriga anläggningsdelar 
behöver inte längre påverkas vid en sådan avställning. 
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Figur 1. Processchema 2018 
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Efterdenitrifikation, ED 
Efterdenitrifikationsbassängerna är fyllda med specialtillverkade bärare i plast som ger en hög 
vatten/plast-kontaktyta (cirka 500 m2/m3) på vilket bakterier kan växa. Nitrifierat avloppsvatten främst 
från efternitrifikation pumpas till efterdenitrifikationen där den fördelas mellan bassängerna. De 
föroreningsrester som återstår i vattnet, främst nitrat, är syrekällan för den biofilm som växer på 
plastmedians ytor. Nitratet omvandlas till kvävgas som avgår upp i luften i den så kallade 
denitrifikationsprocessen. Metanol används som extern kolkälla. För optimal tillväxt av biofilmen 
tillsätts fosforsyra som näring vid behov. Efterdenitrifikationen är uppdelad i sex parallella linjer. 
Vardera linjen har tre bassänger i serie. Totalvolymen är 11 000 m3 och den hydrauliska kapaciteten 
4,0 m3/s. 
 
Skivfilteranläggning, SF 
Vattnet från eftersedimentering och efterdenitrifikation leds till skivfilteranläggningen för slutlig 
avskiljning av suspenderade ämnen. Den överordnade automatiska styrningen väljer antalet skivfilter 
som behövs för att hålla önskad kvalitet på vattnet som sedan släpps ut vid Rya Nabbe. Vid hög 
massbelastning kan en del av vattnet förbiledas skivfiltren. Skivfiltren består av roterande filterdukar 
med en maskvidd på 15 µm. Ett spolningssystem med högtrycksdysor håller filterdukarna rena. 
Periodisk rengöring av dukarna sker med saltsyra eller natriumhypoklorit. Skivfilteranläggningen 
består av 32 st skivfilter med en kapacitet på cirka 900 m3/h per filter vid dimensionerande 
partikelbelastning vilket motsvarar en total kapacitet på 8 m3/s. 
 
Utsläppspunkten, UT 
Det renade avloppsvatten leds ut vid Rya Nabbe, cirka 850 meter väster om Älvsborgsbron, via en 825 
meter lång bergtunnel (tvärsnittsarea cirka 10 m2) och sedan två stycken 195 meter långa utlopps-
ledningar med två meter i diameter. Utloppsledningarna ligger på botten av Göta älv och mynnar på 
älvens norra sida. Koordinaterna för utsläppspunkten är N 6398389, E 314438 (SWEREF 99). 
 
Kemisk rening – simultanfällning, direktfällning och förbiledning 
Järnsulfat, med tvåvärd järnjon, används på Ryaverket för kemisk fällning av fosfor i det biologiska 
steget. Järnsulfatet löses upp i vatten och doseras till det försedimenterade vattnet. Järn(II) oxideras till 
järn(III) och bildar det aktiva medlet järn(III)hydroxid i luftningsbassängerna (så kallad 
simultanfällning). Doseringsnivån för järnsulfat ligger på 1,0–1,3 mol Fe/mol P. Utfällt järnfosfat 
inkorporeras i aktivslamflockarna. Bra flockbildning är viktig för reningsprocessen och genom tillsats 
av små mängder av vissa hjälpkemikalier (oftast polyakrylater) kan denna process tidvis förbättras. 
 
Under ett normalt år består drygt 60 % av den totala inkommande vattenmängden till Ryaverket av 
dagvatten, dränvatten och inläckande vatten, s.k. tillskottsvatten. Under perioder med hög nederbörd är 
det inte ovanligt att inkommande avloppsvattenflöde överstiger 8 till 9 m3/s vilket är gränsen för vad 
Ryaverkets aktivslamanläggning normalt ska kunna behandla. För att inte överbelasta 
aktivslamanläggningen kan det då vara nödvändigt att förbileda, efter försedimentering, den del av 
flödet som överskrider 8 till 9 m3/s till utloppstunneln. Under perioder med gynnsamma 
processbetingelser är det möjligt att behandla upp till 10 m3/s i aktivslamanläggningen. Den verkliga 
kapaciteten bestäms av det aktiva slammets sedimenteringsegenskaper. 
 
Genom vridluckor i kanalen efter fingallren kan upp till sex stycken försedimenteringsbassänger 
sektioneras av och användas för direktfällning. Direktfällning är en reningsprocess där speciella 
kemikalier, vanligtvis polyaluminiumklorider (PAC) i kombination med en polymer, tillsätts vattnet 
och bildar flockar av fosfaten. På flockarna fastnar även andra föroreningar. Doseringsnivån anpassas 
efter fosforinnehållet i det inkommande avloppsvattnet och en typisk dosering är 8-12 g Me3+/m3. 
Polymer tillsätts för bättre flockbildning. När flockarna då sedimenterar och bildar ett slam avlägsnas 
en stor del av vattnets föroreningar. Utfälld fosfor inkorporeras i primärslammet och går till rötning. 
 
Fyra pumpar kan pumpa upp till 5 m3/s fingallrat avloppsvatten till direktfällningen. Uppehållstiden 
vid direktfällning är mellan 0,5 och 1 timma. Bafflar finns installerade i inloppet till dessa bassänger 
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för att optimera flockbildningsprocessen. Direkt efter utloppet från försedimenteringsbassängerna kan 
vattnet via en överfallslucka rinna vidare till utloppstunneln (så kallat förbilett vatten). 
 
Slambehandling 
Slammet behandlas i tre steg, förtjockning, mesofil rötning och avvattning innan det används som 
gödsel på jordbruksmark eller som ingående material vid jordtillverkning. 
 
Förtjockning, FT 
Första steget i slambehandlingen är en förtjockning av slammet. Förtjockning sker i fyra 
bandgravitationsförtjockare som förtjockar primärslammet till 4-8 procent TS beroende på 
slamegenskaper, flockningsmedel (polymer) och mängd. En tillhörande polymerblandningsanläggning 
finns också. Rejektvatten från slambehandlingen förs till kanalen efter försedimenteringen. Från 
förtjockningssilon pumpar tre pumpar det förtjockade slammet till rötkamrarna. 
 
Biogasanläggningen, rötning, BG 
I rötkammaranläggningen omvandlar bakterier slammets lättnedbrytbara innehåll. Det sker i anaerob, 
det vill säga syrefri, miljö. Vid nedbrytning bildas energirik biogas. Biogasen består av 60-65 procent 
metangas och 35-40 procent koldioxid. Genom att det organiska materialet bryts ned under processen 
är det behandlade slammet (rötslammet) i det närmaste luktfritt jämfört med det obehandlade slammet 
(råslammet). 
 
Biogasanläggningen består huvudsakligen av två stora rötkammare med konstant slamnivå, en mindre 
rötkammare där slamnivån kan variera samt utrustning för energiåtervinning/uppvärmning och 
gashantering. Rötkamrarna består av två stycken, 30 meter höga, betongcylindrar med flat botten och 
konisk topp. Volymen är 2 x 11400 m3. Den tredje rötkammaren är en 20 meter hög cistern i rostfritt 
stål med volymen 4260 m3. Alla tre rötkamrarna arbetar i seriedrift och den dimensionerade nominella 
uppehållstiden är ca 20 dygn. Den första rötkammaren är uppvärmd till 35°C genom att slammet i 
rötkammaren cirkuleras genom en värmeväxlare där slammet värms med varmvatten. Varmvattnet 
kommer som kylvatten från kompressorerna till aktivslamanläggningen och från fjärrvärme. Den 
andra rötkammaren får sin värme från slammet från den första rötkammaren. Slammet i rötkamrarna 
hålls omblandat med omrörare och cirkulationspumpar. 
 
Slammet pumpas från den andra av de stora rötkammarna till den tredje, mindre rötkammaren. 
Slamnivån kan variera i den tredje rötkammaren och därmed ge motsvarande buffringseffekt som den 
tidigare slamsilon. Ingen extern uppvärmning av den tredje rötkammaren sker. Från den tredje 
rötkammaren pumpas slammet till avvattningsutrustning. Rötgasen/biogasen som produceras förs in i 
ett gassystem och leds till Göteborg Energi för uppgradering till fordonsgas. 
 
Slamavvattning, SA 
Slammet pumpas från den tredje rötkammare i biogasanläggningen, doseras med polymer 
(konditionering) och avvattnas med slamskruvpressar till en TS-halt på cirka 25-30 procent. Det finns 
fyra stycken slamskruvpressar med en maxkapacitet på ca 1500 kg TS/h var. Rejektvattnet från 
slamskruvpressarna filtreras innan den leds till a) rejektreningslinje i efternitrifikation, b) till hela 
efternitrifikationsblocket, c) till biobäddarna, d) till aktivt slam eller e) blandas med dekantat från 
förtjockningen. Den samlade recirkulationsströmmen (förtjockning och ev avvattning) leds i retur till 
kanalen efter försedimenteringen. 
 
Slamdisponering 
Under året har det avvattnade rötslammet använts som gödsel på jordbruksmark eller för tillverkning 
av anläggningsjord. Kuskatorpet Lantbruk & Entreprenad AB har ansvarat för långtidslagring, 
transport och spridning av slam till jordbruk. Vid jordbruksanvändning sker hanteringen enligt 
regelverket i Revaq. Långtidslagring sker vid Kuskatorpets anläggning i Halmstad eller på Vikans 
komposteringsanläggning. Resterande slam går till tillverkning av olika jordprodukter vid 
Kuskatorpets anläggning i Halmstad där slammet komposteras med bark, flis, sand mm för att få fram 
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olika kvalitéer på anläggningsjord. Produktion och disponering av anläggningsjord görs helt i 
slamentreprenörens regi. 
 
I händelse av ett utsläpp till spillvattensystemet av oönskad karaktär, till exempel höga halter av 
tungmetaller, kunde tidigare det kontaminerade slammet ledas förbi avvattning på Ryaverket och 
avvattnas vid Syrhåla. Det avvattnade slammet pumpades därefter direkt ner i bergrumsdeponin. 
Sedan 2016 har slamavvattningsanläggningen vid Syrhåla varit avställd och inget slam har tillförts 
bergrummet. 
 
Gryaab erhöll i december 2009 tillstånd för en komposteringsanläggning i Vikan. Tillståndet ger 
Gryaab möjlighet att hantera upp till 100 000 ton slam per år, kod 90.160. Huvuddelen är tänkt att 
komposteras och en del är tänkt att mellanlagras. Tillståndet för mellanlagring tillåter högst 20 000 ton 
slam och bioaska vid varje tillfälle, kod 90.30. Gryaabs miljötillstånd överläts till Kuskatorpet 
Entreprenad & Lantbruk AB när de tillträdde som entreprenör. De har varit verksamhetsutövare under 
året och kommer att lämna in en Miljörapport för året. Tillsynsmyndighet är Miljöförvaltningen i 
Göteborg. 
 
Anläggning för mottagning av organiskt avfall, MO 
På Ryaverket finns det möjligheter att ta emot externt organiskt material som till exempel matrester, 
fett och dylikt från restauranger, storkök och från livsmedelsfabrikanter för att samröta det med 
avloppsslammet. Även organiskt material som uppkommer på grund av produktion, spill och 
produktionsstörningar från livsmedelsindustri, restauranger och storkök tas emot förutsatt att det inte 
klassas som ABP material (animaliska biprodukter). 
 
Avfallet ska vara pumpbart och får inte påverka slamkvaliteten negativt. Organiskt avfall levereras i 
slamsugarbilar. Varje leverans registreras elektroniskt och pumpas till två parallella linjer varifrån det 
kan matas vidare till rötkamrarna. 
 
Till följd av den utdragna prövningsprocessen för Ryaverket ansökte Gryaab om ändringstillstånd för 
MO-verksamheten. Bolagets beviljades förlängt tillstånd för MO-verksamheten i december 2018. 
 
Kemikaliehantering 
Järnsulfat 
Sulfatet kommer till Ryaverket i bulk på täckt flakbil och töms i en bassäng. Denna bassäng används 
både för lagring och för upplösning. I bassängen kan det lagras maximalt cirka 400 ton järnsulfat. 
Härifrån doseras den färdiga lösningen till avloppsvattnet. Eventuellt spill på mark spolas ner i 
brunnar anslutna till Ryaverkets inkommande avloppsvatten. En utredning har visat att i vissa 
situationer kan eventuellt spill komma till dagvatten. Åtgärder planeras för att eliminera den risk.  
 
Polyaluminiumklorid, PAC 
PAC levereras till Ryaverket i tankbil som lossas (pumpas över) utomhus till slutna tankar som 
rymmer cirka 136 m3. Eventuellt spill går till det interna avloppssystemet. Tankarna är invallade i ett 
område som rymmer cirka en tank. 
 
Polymerer 
Polymer levereras till Ryaverket i storsäcksförpackningar á cirka 750 kg/st. Lagring, lösning och 
hantering sker inomhus. Totalt lagras som mest cirka 60 ton på Ryaverket. Eventuellt spill sopas upp 
och återanvänds. Eventuell spilld lösning går till det interna avloppssystemet. 
 
Natriumhypoklorit 
Natriumhypoklorit levereras till Ryaverket i tankbil. Bilen lossas (pumpas över) utomhus till en sluten 
tank som rymmer cirka 12 m3. Hypokloriten används för desinfektion av internt spolvatten. Eventuellt 
spill går till det interna avloppssystemet. 
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Natriumhypoklorit används även för tvättning av skivfilter. Tvätt med natriumhypoklorit sker ca fyra 
gånger per år. Eventuellt spill går till det interna avloppssystemet. 
 
Extern kolkälla 
Externa kolkällor så som etanol, industrisprit och metanol levereras till Ryaverket i tankbil. Metanol 
lossas till två stycken lagringstankar á cirka 100 m3 placerade ovanför transportkanalen mellan 
försedimenteringen och biologiska behandlingen. Eventuellt spill fångas i en invallning som kan 
brädda över i kanalen mot biologiska behandlingen och förs med vattnet till aktivslambassängerna där 
det förbrukas av bakterierna. 
 
Bilen med etanol/industrisprit lossas (pumpar över) till tre stycken lagringstankar á cirka 23 m3 
placerade ovanför transportkanalen mellan försedimenteringen och biologiska behandlingen.  
 
Fosforsyra 
Fosforsyra doseras som näring i efterdenitrifikationen. Fosforsyra levereras till Ryaverket i tankbil. 
Bilen lossas (pumpas över) utomhus till en sluten tank som rymmer cirka 25 m3. Eventuellt spill går 
till det interna avloppssystemet. Fosforsyra används även för rengöring av lampor vid UV behandling 
av spolvatten. 
 
Saltsyra 
Saltsyra används för tvättning av skivfilter, tvätt sker ca 12 gånger per år. Ombyggnad av 
doseringssystemet slutfördes 2016, eventuella spill samlas numera upp i en invallning. 
 
Salpetersyra 
Salpetersyra används för tvättning av slamskruvpressar. Tvätt sker ca 12 gånger per år per 
slamskruvpress. Eventuella spill samlas upp i en invallning. 
 

Större förändringar i verksamheten 2018 
Nuvarande miljötillstånd för Ryaverket är från 1994 och beslutades av Koncessionsnämnden för 
Miljöskydd enligt bestämmelserna i Miljöskyddslagen. I ändringstillståndet avseende mottagning av 
organiskt avfall 2010-06-22 meddelade Miljöprövningsdelegationen att ”en ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken för avloppsanläggningen bör ges in till prövningsmyndigheten i så god tid att ett 
nytt tillstånd kan tas i anspråk under år 2018.” Gryaab har sedan 2015 inlett arbetet med en 
tillståndsansökan och samråd med berörda parter hölls under september 2016. Efter genomfört samråd 
beslutade länsstyrelsen om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Tillståndsansökan färdigställdes under 2017 med beaktande av de synpunkter som framkom under 
samrådsprocessen. Ansökan om nytt tillstånd lämnades in i september 2017.  Under 2018 
kompletterades ansökan efter begäran från Länsstyrelsen. Beslut om tillstånd har dragit ut på tiden och 
förhoppningsvis erhålls tillstånd under 2019 
 
Projekt EN 2013 (EfterNitrifikation 2013) startades upp under 2013 med syfte att bygga en anläggning 
som tillsammans med en i ett senare skede byggd rejektvattenrening, klarar att möta nuvarande krav 
och den prognostiserade ökningen av kvävebelastningen fram till 2030. Anläggningen togs i drift 
under våren 2017 och en bra nitratproduktion uppnåddes redan till sommaren. En så kallat anammox-
process startades upp under hösten 2017 genom att ympa med anammox-bärare. Under 2018 har 
omfattande belastningstester och utvärdering gjorts av den nya anläggningsdelen.  
 
Under 2015 startades projektering av en ny slamavvattningsanläggning. Under 2016 och våren 2017 
pågick förberedelser och installation av ny utrustning. Tekniken byts från centrifuger till 
slamskruvpressar som förväntas ge en säkrare drift, bättre arbetsmiljö och lägre kostnader. 
Anläggningen togs i drift under våren 2017 och intrimning och anpassning av utrustningen har fortsatt 
under året. Anläggningen kompletteras med ett EX-klassat ventilationssystem som ska leda bort gaser 
från slamskruvpressarna så att maskinerna är väl ventilerade. Under 2018 har omfattande utredningar 
utförts för att rätta till brister och optimera driften med avseende på TS-halt och kemikalier. 
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I projektet Driftcentral har det byggts nya ändamålsenliga lokaler för Driftavdelningen, bl.a ett nytt 
kontrollrum, nytt laboratorium och nya kontor. Inflyttning började under sommaren 2017 och större 
delen av alla labinstrument och utrustning flyttades under hösten. Några restpunkter och mindre 
förbättringar har åtgärdats under våren 2018. 
 
2. Tillstånd 
5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 
 
Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 
under punkt 7.   
Datum Beslutsmyndighet Tillståndet avser (t.ex. beslutsmening) 

2018-12-13 Västra Götalands Län Ändringstillstånd till verksamheten vid Ryaverket 
avser fortsatt biologisk behandling av organiskt icke-
farligt avfall. Beslutet gäller för behandling (rötning) 
av högst 25 000 ton externt organiskt icke-farligt 
avfall per år och gäller till och med 2023-12-31. 

2011-08-17 Miljöprövningsdelegationen, 
Västra Götalands Län 

Ändring av villkor 2 och 3 i miljöprövnings-
delegationens beslut den 22 juni 2010 i tillståndet till 
biologisk behandling av organiskt avfall. 

2010-06-22 
 

Miljöprövningsdelegationen, 
Västra Götalands Län 

Tillstånd till biologisk behandling av organiskt avfall. 
(Tidsbegränsat till och med den 31 december 2018) 

2006-04-18 Miljöprövningsdelegationen, 
Västra Götalands Län 

Ändring av villkor för utsläpp av fosfor 
 

2003-02-18 Miljööverdomstolen vid 
Svea Hovrätt 

Villkor för utsläpp av fosfor ändrat. Villkor 4 ändrat 
till att gälla för Gryaabs avloppsanläggning 

2001-06-26 Miljödomstolen vid 
Vänersborgs Tingsrätt 

Prövotidsförordnandet mm från 1994-11-23 avslutas. 
Beslut om villkor för utsläpp av fosfor, kväve och 
organiskt material. Beslutet överklagat. 

1994-11-23 och 
1996-12-20 

Koncessionsnämnden för 
miljöskydd 

Tillstånd enligt Miljöskyddslagen 

1976-07-06 Vattendomstolen vid 
Vänersborgs Tingsrätt 

Tillstånd enligt vattenlagen att släppa ut behandlat 
avloppsvatten vid Rya Nabbe i Göta älv 

Gällande kontrollprogram  
 

2018-12-19 Beslut, Länsstyrelsen. Kontrollprogram för Ryaverket 
Länsstyrelsens föreläggande enligt 26 kap. 9, 21-22 §§ MB att utföra undersökning, 
besiktning och kontroll av verksamheten samt att redovisa resultat av kontrollen i 
enlighet med bolagets förslag till kontrollprogram daterat den 19 december 2018. 

2012-11-29 Länsstyrelsen Västra Götalands län. Kontrollprogram under driftskede, 
spillvattentunnel Lerum-Partille. Reviderat 2014-06-27. 
 

 
3. Anmälningsärenden beslutade under året  
5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 
ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  samt en kort  redovisning av vad beslutet 
eller besluten avser.  
 Inga anmälningsärenden beslutades för Ryaverket under året. 



 11 

4. Andra gällande beslut  
5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens 
och statusrapport enligt 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 
2018-02-16 Beslut länsstyrelsen. Ledningar – statuskontroll och åtgärder 2015 

Beslut togs av länsstyrelsen att en förnyad åtgärdsplan samt redovisning av ledningarnas 
status och genomförda åtgärder ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 januari 2020. 

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 
I gällande tillstånd för verksamheten anges ingen belastningsbegränsning. 
 
7. Gällande villkor i tillstånd  
5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.  

Villkor Efterlevnad 

Koncessionsnämnden 1994-11-23 
1. Om inget annat framgår av beslutet skall 
verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har uppgett 
eller åtagit sig i ärendet.  

 
Verksamheten har bedrivits i huvudsaklig 
överrensstämmelse med vad som har uppgivits i 
tillståndsansökan. Väsentliga ändringar är en följd 
av efterföljande prövningar. 

3. Byte av fällningskemikalie får ske endast efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten. 

Inga fällningskemikalier har bytts under året. 

5. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen av 
verket skall bolaget vidta åtgärder för att minska 
utsläppen av luktande ämnen. 

Inga klagomål som kan härledas till Gryaabs 
verksamhet har kommit till Gryaabs kännedom. 

6. Buller från anläggningarna skall begränsas så 
att verksamheten inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
-50 dB(A) dagtid (kl 07 00-18 00) 
-45 dB(A) kvällstid (kl 18 00-22 00) 
-40 dB(A) Övrig tid 

Ett bullerklagomål kom 2017-12-03 riktat mot 
verksamheter i den östra delen av Energihamnen. 
Det kunde konstateras att det var osannolikt att 
oljudet kom från Ryaverket. 
 

7. Bolaget skall verka för att en annan avsättning 
av slammet kommer till stånd än deponering vid 
Syrhåla. Resultatet av detta arbete skall årligen 
redovisas till länsstyrelsen. 

Allt slam har omhändertagits av Kuskatorpet 
Lantbruk & Entreprenad AB. 38 939 ton har 
avsatts för jordbruksändamål och 14 757 ton för 
tillverkning av jordprodukter. 
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Miljödomstolens dom 2001-06-26, 
Miljööverdomstolens dom 2003-02-18, 
Miljöprövningsdelegationens beslut 2006-
04-18 
1. Resthalterna av totalfosfor i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får inte överstiga 
följande medelvärden. 
 
Från och med år 2010 
Gränsvärde   0,4 mg/l  per kalenderår 
Riktvärde      0,3 mg/l  per kalenderår 
Riktvärde      0,3 mg/l  under tremånads- 
                                     perioderna mars- 
                                     maj och juni- 
                                     augusti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Villkoret har innehållits under året.  
Det flödesviktade årsmedelvärdet för totalfosfor 
blev 0,22 mg/l. 
Under tremånadersperioden mars-maj blev 
medelvärdet för totalfosfor 0,22 mg/l och för 
perioden juni-augusti blev medelvärdet  
0,27 mg/l. 

2. Resthalterna av totalkväve i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får som riktvärde 
och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l. 

Riktvärdet har innehållits under året. Det flödes-
viktade årsmedelvärdet för kväve blev 6,0 mg/l.  
 

3. Resthalterna av organiskt material i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får som gränsvärde 
och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l BOD7. 

Villkoret har innehållits under året. Det 
flödesviktade årsmedelvärdet för BOD7 blev  
6,9 mg/l. 

4. Avloppsanläggningen skall ständigt drivas så 
att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

Anläggningen drivs i enlighet med villkoret. 

Ändringstillstånd enligt miljöbalken till 
biologisk behandling av organiskt avfall, 
miljöprövningsdelegationen 2018-12-19 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska 
verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med 
vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna 
och i övrigt åtagit sig i ärendet. 

 
 
 
Verksamheten bedrivs i huvudsak med vad vi 
angett i ansökan 

2. Vid anläggningen får endast avfallsslag enligt 
bilagan till detta beslut tas emot och behandlas. 
Andra lättnedbrytbara, pumpbara och icke-farliga 
organiska avfallsslag får dock tas emot efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten. 

Inga andra avfallsslag än de som är upptagna i 
bilagan till tillståndet har tagits emot. 
 

3. Verksamheten ska utformas och bedrivas så att 
utsläppen av växthusgaser från anläggningen 
minimeras. 

Anläggningsdelen är utformad för att minimera 
utsläppen av växthusgaser 

4. Rötgas som inte kan nyttiggöras ska facklas. All gas som inte uppgraderats till biogas har 
facklats. Vid okontrollerbara toppar i 
gasproduktionen har mindre mängder metangas 
släpps ut ur säkerhetsventilen på rötkammare 1  

5 Verksamheten ska bedrivas så att besvärande 
lukt, buller och andra olägenheter minimeras. Om 
störande lukt eller andra olägenheter uppstår i 
omgivningen till följd av verksamheten så ska 
verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att 
olägenheterna upphör. 

Inga klagomål eller noteringar om besvärande 
lukt, buller eller andra olägenheter har noterats. 
Anläggningen drivs på ett optimalt sätt 

Vatten som förorenats av substrat eller slam får 
inte avledas till ledningsnätet för dagvatten 

Vatten som förorenas vid mottagning och 
behandling av externt organiskt material avleds 
tillbaka till processen via två invallningar med 
brunn. 
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8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 
utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 
 
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 
verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 
råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 
redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 

 
Utsläpp till vatten 
Inom ramen för kontrollprogrammet så mäts utsläppet till recipient. Flödesproportionella dygnsprov 
uttas och blandas till veckosamlingsprov som skickas till externt laboratorium för analys av bland 
annat fosfor, kväve och organiskt material (BOD7). 
 
Under 2018 motsvarade det totala utsläppet en fosforhalt på 0,22 mg/l som flödesviktat 
årsmedelvärde. För BOD7 motsvarade det beräknade totala utsläppen en halt på 6,9 mg/l som 
flödesviktat årsmedelvärde och för kväve motsvarade det beräknade totala utsläppet en halt på 6,0 
mg/l som flödesviktat årsmedelvärde. Utsläppsdata finns i figur 2 samt i bilaga 2 och 3. 
 
Halterna beräknas som medelvärden av alla dygn under året. Halten av BOD, N och P kommer från 
veckoprovet som tas flödesproportionellt måndag kl 7 - måndag kl 7 varje vecka året runt. Först 
beräknas mängden BOD, N och P per dygn genom att vattenvolymen för respektive dygn multiplicera 
med veckomedelhalten. Därefter summeras mängden BOD, N och P för samtliga dagar i månadens, 
den totala mängden för månaden divideras med den totalas vattenvolymen för månaden. På så vis 
erhålls ett flödesviktat medelvärde för månaden. På motsvarande sätt beräknas flödesviktade 
medelvärdena för året. 

 
 
Figur 2. Utsläpp av BOD, Kväve och Fosfor 1984-2018 
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Slam 
Inom ramen för kontrollprogrammet för Ryaverket analyseras veckoprov samt kvartalsprov på 
avvattnat rötslam. Resultaten från dessa analyser redovisas i bilaga 5. Utöver kontrollprogrammets 
analyser har 60 st grundämnen analyserats på kvartalsprover för året. Denna analys ingår som ett 
moment i Revaqarbetet och resultaten används för att bestämma vilka grundämnen som ska prioriteras 
i arbetet med att ytterligare förbättra slamkvaliteten. För mer information om detta läs under ”Revaq 
och uppströmsarbete – Grundämnen” 
 
Revaq och uppströmsarbete 
 
Allmänt 
Gryaab är sedan 2009 certifierad enligt Revaq, certifieringssystemet för ”Renare vatten – bättre 
kretslopp”. Revaq syftar till återföring av slam till jordbruket. Detta ska genomföras bland annat 
genom krav på avloppsvattnets och slammets kvalitet men även krav på hur slammet produceras. Inom 
Revaq är uppströmsarbete viktigt för att nå målen. Uppströmsarbetet innebär arbete vid ”källan”, att se 
till att minimera den negativa påverkan på avloppsslammet från anslutna verksamheter och hushåll. 
Inom Revaq finns både långsiktiga och kortsiktiga mål beträffande innehållet av oönskade organiska 
ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten. Det långsiktiga målet är att innehållet av oönskade 
organiska ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten inte ska överstiga det som finns i 
hushållsspillvatten.  
 
Oönskade ämnen 
För oönskade ämnena anger Revaq att de anslutna verksamheternas användning av kemikalier som 
leds till spillvattnet ska kartläggas. Utfasningsämnen ska tas bort eller hindras nå det kommunala 
spillvattennätet.  
 
Gryaab har sedan 2010 kartlagt A- och B-verksamheternas användning av kemikalier och deras 
innehåll av utfasningsämnen. Identifierade utfasningsämnena togs bort. Kartläggning av C-
verksamheternas användning av kemikalier och innehåll av utfasningsämnen pågick under år 2013. 
Totalt granskades ca 300 verksamheter. Rapport om kartläggningen var klar 2014. Fyra 
utfasningsämnen upptäcktes från två verksamheter. Utfasningen är klar. 
 
Enligt Revaqreglerna ska vissa prioriterade U-verksamheter kartläggas och deras utfasningsämnen 
inventeras. 6 branscher nämns som normalt ska vara prioriterade. Verksamheternas ingående ämnen 
kontrolleras mot kemikalieinspektionens PRIO-databas, SIN-listan och prioriterade ämnen enligt 
ramdirektivet för vatten. De branscher som har undersökts är fordonstvättar, laboratorier, verkstäder, 
ytbehandlande verksamheter, sjukhus samt tvätterier med vattentvätt.  
 
Grundämnen   
Av 60 grundämnen, i Revaq kallat spårelement, sker årligen analys i slammet. För de s.k. prioriterade 
spårelementen som identifierats sker arbete med handlingsprogram, utredningar och åtgärder med 
tidsplan för att kvaliteten i slammet ska motsvara målen och kraven inom Revaq.  
 
6 spårelement är, efter utvärdering av 2018 års slamprov och enligt 2019 års certifieringsregler, utvalt 
prioriterade. Dessa är koppar, silver, zink, kvicksilver, kadmium och bly. För dessa ämnen överskreds 
ackumuleringstakten 0,2 % (dvs. halten i jorden fördubblas på kortare tid än 500 år) eller att 50 % av 
gränsvärdet överskreds vid full fosforgiva. 
 
Övrigt – uppströmsarbete  
Enligt Revaqregler ska uppströmsarbete bedrivas. Detta innebär arbete med ärenden enligt 
miljöbalken, prövningar, anmälningar, periodisk besiktning, tillsyn m.m. Utöver detta har spårningar 
orsakade av utsläpp och diverse andra undersökningar genomförts under året. Under 2018 har en 
referensprovtagning på hushållspillvatten utförts, provtagningen utfördes vid fyra tillfällen fördelat 
under ett års tid varav en provtagning är en helgprovtagning. Syftet med hushållspillvatten-
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provtagningen är att se hur hushållspillvattnet ser ut idag samt ge Gryaab ökad kunskap om vilket 
vatten man är skyldig att ta emot. Denna typ av referensprovtagning utfördes senast år 2005/2006. 
 
Uppströmsenheten rapporterar årligen till Miljöförvaltning i Göteborg innehållet i slam av ett stort 
antal organiska miljöföroreningar. Miljöförvaltningen presenterar sedan dessa resultat i en 
miljörapport.  
 
Emissioner till luft 
Varje år genomförs en beräkning av Ryaverkets carbon footprint (koldioxidfotavtryck). 
Koldioxidfotavtrycket är den totala mängd växthusgaser som orsakas av en person, produkt eller 
företag och redovisas vanligtvis i koldioxidekvivalenter. 
 
Under 2018 har Gryaab ökat sin klimatpåverkan jämfört med föregående år, främst i kategorin 
”Emissioner från slamhantering och slutanvändning”. Detta beror på att slamdisponeringen har gjort 
skillnad då en mindre andel av slammet (54 %) jämfört med föregående år (65 % år 2017) har 
producerats med ändamålet att användas på jordbruksmark. När slam används istället för konstgödsel 
minskar klimatpåverkan genom att konstgödselproduktion undviks. På samma sätt undviks 
torvbrytning när slam används som anläggningsjord och då ersätter torvandelen i jorden. Även en 
ökad mängd fackling samt direktutsläpp från säkerhetsventilen på rötkammare 1 har medfört att 
mindre metan har kunnat uppgraderas till fordonsgas. 
 
Beräkningsresultatet av Ryaverkets brutto koldioxidfotavtryck för år 2018 är totalt 23 990 ton 
koldioxidekvivalenter (CO2e) per år eller ca 31 kg CO2e per ansluten person och år. 
Biogasproduktionen minskar klimatpåverkan, och därmed koldioxidfotavtrycket, då det räknas med att 
biogas ersätter bensin som drivmedel i personbilar, med motsvarande ca 13 124 ton CO2e för 2018. 
Detta ger för 2018 ett nettoresultat på ca 10 866 ton CO2e, eller ca 14 kg CO2e per person. I tabell 1. 
finns en uppdelning av koldioxidfotavtrycket i kategorier och en jämförelse mellan åren 2013–2018. 
 
Klimatåtgärder 
Gryaab har en klimatstrategi vars vision lyder: ”Gryaab ska sträva efter att bli klimatneutrala”. Det 
betyder att koldioxidavtrycket per ansluten person ska vara noll eller lägre. Det betyder även att 
arbetet med klimatåtgärder måste fortsätta. Under 2015 tog Gryaab fram ett systematiskt 
åtgärdsprogram för att minska klimatpåverkan, detta program har vi fortsatt följa under 2018. 
 
Tabell 1. Koldioxidfotavtrycket i kategorier och en jämförelse mellan åren 2013–2018 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 kg CO2e per person och år 
Energianvändning 1,6 2,0 1,9 1,7 1,8 4,8 
Emissioner från slamhantering och slutanvändning 8,0* 7,8* 9,1* 11* 13* 5,5** 

Kemikalier (tillverkning och användning) 7,1 7,5 7,1 7,7 8,6 9,1 

Emissioner från avloppsvattenbehandling 12,1 12,4 13 13 7,4 1,7 

Emissioner i recipient 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 

Transporter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 

Renshantering 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

Biogas (produktion och emissioner) -17 -20 -21 -22 -15 -2,2 

Netto carbon footprint 14,0 10,7 11,3 12,8 17,5 20 
* Ny mätmetod 2014 ** Grundar sig på mätningar gjorda 2010 
 
Under 2018 har ca 11 % av den förbrukade mängden kolkälla till kvävereningen varit fossilfri 
metanol. Detta beräknas ha sparat ca 490 ton CO2e utsläpp under året.  Under 2018 fortsatte satsningen 
på att producera Revaq slam som kan återföras till jordbruksmark. Målet för 2018 var satt till 30 000 
ton slam och totalt producerades ca 30 783 ton slam till jordbruksmark. Detta innebär användning av 
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konstgödsel undvikits och därmed undviken klimatpåverkan. Gryaab klimatkompenserar för 
växthusgasutsläpp orsakade av resor i tjänsten. Under året fortsatte subventioneringen av 
Västtrafikkort till personalen. 
 
Lukt 
Under året har det inte inkommit några klagomål på lukt från Ryaverket eller Syrhåla. 
 
Energi 
Den totala elenergiförbrukningen för Ryaverket under året blev 41,06 GWh, en marginell ökning från 
föregående år med ca 0,3 GWh. 
 
Recipientkontroll 
Recipienten är Göta älvs och Nordre älvs estuarie, typ nr 25 enligt NFS 2006:1. Kustvattenkontrollen 
är samordnad för hela Bohuskusten från sydligaste delen av Göteborgs skärgård till Strömstad i norr. 
Huvudman för undersökningarna har sedan 1990 varit Bohuskustens vattenvårdsförbund där Gryaab 
är en av medlemmarna. Resultaten av mätningarna redovisas fortlöpande i förbundets rapportserie. I 
undersökningsprogrammet undersöks allt från vattenkemi till bottendjurens samhällsstruktur. Vart 
femte år genomförs en mer omfattande studie av förekomsten av miljöfarliga ämnen i levande 
organismer och sediment. 
 
Under 2018 publicerades rapporter i vattenvårdsförbundets rapportserie avseende förhållandena i 
recipienten: 

- Årsrapport Hydrografi 2018, SMHI 
- Årsrapport Växtplankton 2018, SMHI 
- Analys av trender för utbredning av fintrådiga alger, Institutionen för Marina Vetenskaper, 

Havsmiljöinstitutet, Göteborgs Universitet 
- Flygfotografering Fintrådiga Alger 2018, Jimmy Ahlsen, Marine Monitoring AB 

Kväve och fosfor 
Statusklassningen av kväve- och fosforhalter bygger på de senaste tre årens data, sommartid respektive 
vintertid. Klassningen för kväve visar att kustvattnet i de norra och i de yttre delarna av Bohuskusten 
uppnår god eller hög status, medan fjordsystemet innanför Orust samt kustvattnet i anslutning till 
Göteborgs skärgård endast uppnår måttlig eller otillfredsställande status. Jämfört med förra årets 
statusklassning har klassningen av totalkväve (både vinter och sommar) försämrats en klass vid några 
av de sydliga stationerna. Klassningen för fosfor visar generellt sett bättre status för oorganiskt fosfor 
än för totalfosfor. De yttre delarna av Bohuskusten varierar från måttlig till hög status medan det är 
sämre ställt med de inre kustvattnen där statusen är otillfredsställande eller måttlig överlag. För både 
kväve och fosfor innebär 2018 års värden generellt sett en försämring vintertid men förbättring 
sommartid om man jämför med klassningen året innan.   
 
Tillförseln av både kväve och fosfor domineras av Göta älv. Hur stort bidraget härifrån är beror på 
vattenföring och nederbörd under året. Generellt gäller att mer regn ger högre vattenföring och därmed 
större tillförsel av kväve och fosfor till kustvattnet. Det går inte att se någon klar trend i tillförseln från 
Sverige under perioden 1998-2015. Under åren har 2009, 2011 och 2013 varit relativt torra år med 
längre näringsämnestillförsel via avrinningen. Åren 2010, 2012 och 2014 var medelvattenföringen i 
Göta älv relativt hög vilket återspeglas i tillförseln av totalkväve och totalfosfor. Belastningen av 
näringsämnen från Ryaverket har under de senaste åren varit lägre jämfört med de tidiga åren i 
tidsserierna (1998-2015). Detta gäller både för totalkväve och för totalfosfor. 
 
Växtplankton 
SMHI har på uppdrag av Bohuskustens vattenvårdsförbund sammanställt resultat gällande 
växtplanktonövervakning utförd under år 2018. Syftet med övervakningen är bl.a. att 
undersöka biodiversitet, algblomningar, förekomst av skadliga alger och miljösituationen 
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enligt EU:s Vattendirektiv. Med nuvarande bedömningsgrunder fick nästan samtliga stationer 
hög eller god ekologisk status under perioden 2016-2018. Enda undantaget var station 
Älvsborgsbron som fick måttlig ekologisk status. Den förändring som skett från föregående år 
var att Danafjord gick från hög till god ekologisk status, Älvsborgsbron gick från god till 
måttlig status samt Byfjorden som gick från god till hög ekologisk status.  
 
Skadliga och giftiga alger förekom under samtliga månader och på samtliga stationer under 
2018. Överlag var det ett lugnt år vad gäller skadliga alger. Endast vid ett fåtal tillfällen, 
framförallt på sommaren, var celltätheten över varningsgränserna. 
 
Flygfotografering av fintrådiga alger samt trendanalys 
Grunda vikar med sediment är viktiga miljöer i Bohusläns kustområden. Områdena är mycket 
produktiva och fungerar som rekryterings- och uppväxtområden för många fiskarter. Inte 
minst områden med ålgräs betraktas som speciellt värdefulla och skyddsvärda. I termer av 
ekosystemtjänster så har grunda vikar också viktiga kvalitéer för rekreation, turism och andra 
estetiska värden. Syftet med att analysera trender var att skapa bättre förståelse för trender och 
orsaker till utbredningen av fintrådiga alger och ge vägledning angående metodik och 
omfattning av framtida övervakningsinsatser. 
 
Flyginventering för att studera förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda 
(vattendjup 0-1 m) kustområden genomfördes vid två tillfällen (juli och augusti) under 2018. 
Förekomsten och utbredningen bestämdes genom analys av täckningsgraden utifrån flygfoto 
från 160 vikar inom fyra regioner längs Bohuskusten. Fintrådiga grönalger förekom i 23 % av 
de undersökta grundområdena under juli månad och i 33 % av grundområdena under augusti 
månad. Medelvärdet för utbredningen av grönalger inom de fyra regionerna var 7 % under juli 
månad och 12 % under augusti månad. 
 
Trendanalysen visar att det finns skillnader i dynamik mellan programmets fyra regioner. I det 
norra området ligger mängden alger på en liknande medelnivå (20-30% täckning) under de 
senaste 20 åren men med betydande fluktuationer mellan år. I de södra områdena observeras 
istället en signifikant och betydande ökning från en låg nivå i slutet av 1990-talet (5-10% 
täckning under sommarmånaderna) till en hög nivå (15-20%) tjugo år senare. Detta gör det 
rimligt att anta att de processer som ligger bakom variationen mellan år skiljer sig mellan 
regioner. De analyser som gjordes för att utröna vad som orsakar förändringar, fokuserade på 
enkla fysikaliskt-kemiska faktorer men kan i endast i ringa grad förklara fluktuationer och 
trender. Istället är det troligt att förändringarna drivs av komplexa samband som skiljer sig 
mellan områden.  
 

 
Kontroll av flödesmätning 
Ryaverkets fyra inloppsvattenpumpar (IN_DP10, IN_DP20, IN_DP30, IN_DP40) är försedda 
med var sin elektromagnetisk flödesmätare. Avloppsvatten som leds förbi biologisk/kemisk 
behandling mäts med en Parshallränna utrustad med en radarnivåmätare (FS_DP50). 
 
Under året har flödesmätarna för alla inloppspumpar visat stor tillgänglighet, den bedöms 
ligga nära 100 procent. Kontroll av mätarna med spårämnesdosering (LiCl) har gjorts vid 2 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för 
att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
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tillfällen under 2018 för alla pumpar som var tillgängliga vid kontrolltillfället. Kontroll av 
flödesmätarna för IN-pumparna har utförts vid följande tillfällen: 
 
2018-05-15       IN_DP10, 30, 40 (Ingen mätning på IN_DP20 pga revision av pump) 
2018-11-27       IN_DP10, 30, 40 (Ingen mätning på IN_DP20 pga haveri) 
                                                                                                                     
IN_DP10           Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-5 %. 
IN_DP30           Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-5 %. 
IN_DP40           Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-7 %. 
 
Kontroll av flödesmätare för inloppspump 2 (IN_DP20) har inte kunnat utföras under året på 
grund av att pumpen har varit avställd vid både kontrolltillfällen, först för revision och andra 
tillfället på grund av haveri. 
 
Provtagare 
Flödesproportionella provtagare finns på inkommande vatten, utgående vatten samt förbilett 
vatten. Under det gångna året har det varit fel på inkommande vattens provtagningssystem vid 
sex tillfällen och utgående vatten vid ett tillfälle. Felen på inkommande vatten berodde på 
störningar på provtagningspumpen, tekniska problem och handhavande fel med inkommande 
provtagare. Fel på utgående vattens provtagning var tekniska problem med provtagaren.  
 
Provtagarna rengörs varje arbetsdag både mekaniskt, genom borstning, och kemiskt med 3M 
saltsyra och kalibreras en gång i veckan. Tillgängligheten för provtagarna under 2018 har 
varit enligt följande: 

- Inkommande 98,5 % 
- Utgående 99,5 % 
- Förbilett 100 %  

Kvalitetssäkring av provtagning, provhantering, analys m.m. 
Förutom Gryaabs eget kvalitetssystem driver Ryaverkets laboratorium ett internt 
kvalitetsprogram. Det omfattar provtagning, hantering och transport av prover, mätutrustning 
som t.ex. flödesmätare och processinstrument m.m. Kvalitetsprogrammet har fungerat 
tillfredsställande under det gångna året. All provtagning sköttes enbart av personal som 
genomgått extern utbildning och behörighetsprov i flödesmätning och provtagning i samband 
med utsläppskontroll. 
 
Laboratoriet deltar i provningsjämförelser anordnade av både ACES och Eurofins. 
Laboratoriets resultat i dessa provningsjämförelser har legat inom minst 95 procents 
konfidensintervall för deltagande lab. Laboratoriet använder certifierat referensmaterial som 
en extra kontroll av analyssäkerheten. Laboratoriets mätinstrument och provtagare underhålls 
och kalibreras regelbundet enligt en checklista. Årlig service genomförs av extern kompetens 
på vågar, FIA, TOC, CODrobot, spektrofotometer, COD-reaktorer, autoklav m.m. En 
laboratorieingenjör har deltagit i utbildningar inom validering och mätosäkerhet för 
laboratorier. Gryaab anlitar enbart utomstående, opartiska och ackrediterade 
analyslaboratorier för alla utsläppskontrollanalyser på vatten och slam.  
 
Åtgärdsplan för tunnel och ledningsnätet 
Gryaabs årsplan för tunnelbesiktningar och bergunderhåll har följts under året med några få 
undantag. Undantagen gäller tunneldelar där tillgängligheten är begränsad, främst på grund av 
risker ur arbetsmiljösynpunkt och höga flöden. Att vänta något år med dessa arbeten tills man 
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utarbetat och uppnått bättre förhållanden är acceptabelt. Förhoppningsvis kommer dessa 
arbeten att kunna utföras under 2019. Cirka 2,1 mil tunnel besiktigades under 2018. 
 
Bland de tunneldelar som har besiktigats kan nämnas utloppstunneln från Ryaverket. Denna 
har filmats och ovalitetsmätts i sin hela längd. Betongprover har även tagits i anslutande 
anläggningsdelar.  
 
Gryaab har under 2018 även filmat en dykarledning under Mölndalsån som inte tidigare varit 
möjlig att komma åt. Förberedelser för denna filmning har pågått under mycket lång tid och 
innehållit specialtillverkning av sättlucka, flödesberäkningar etc. Insatsen genomfördes under 
en natt med omledning av spillvatten via tillfälligt byggda ledningar, provisoriska pumpar och 
slamsugningsbilar som såg till att ledningen var tömd. Glädjande nog visade sig ledningens 
kondition vara i mycket gott skick. 
 
För tunnelportar, slamtömningsstationer, fläktar, pumpgropar och likande utrustning i och 
kring tunnelsystemet har Gryaab ett tillsynsprogram. Intervallen på tillsynen är varierande 
beroende på utrustningens kondition. Tillsyn har utförts enligt plan och vid behov har 
rördelar, pumpar mm bytts ut eller reparerats.  
 
10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 
för miljön eller människors hälsa.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 
Under 2018 utfördes följande stopp av verket: 
 
2018-05-30 Uppskattad höjning av årsmedel för N (0,06 mg/l) och P (0,003 mg/l) 
2018-06-13 Uppskattad höjning av årsmedel för N (0,04 mg/l) och P (0,003 mg/l) 
2018-09-05 Uppskattad höjning av årsmedel för N (0,06 mg/l) och P (0,004 mg/l) 
 
Inloppspump 4 återmonterades efter reparationsarbete i början av året. Pumpen behövde åter stoppas 
och demonteras under juli då ett felaktigt utfört mekaniskt underhållsarbete gjorde att rens kunde 
komma in och sno sig runt axeln. Pumpen har varit på reparation och togs i drift igen i november.  
 
Inloppspump 2 var uttagen för revision i början av året och återmonterades för uppstart under vecka 
35. Pumpen hade problem med läckage av hydraulolja under uppstartsperioden och har bara varit i 
drift sporadiskt vid höga flöden under hösten.  Pumpen hölls i standby-läge tills pump 4 var 
återmonterad. Nu är inloppspump 2 åtgärdad. Därmed är samtliga inloppspumpar i drift. 
 
Under juli och augusti hade vi endast två tillgängliga inloppspumpar, den totala pumpkapaciteten var 
då 12 m3/sekund. Eftersom tillrinningen varit mycket låg under sommaren har vi ändå klarat drift utan 
att behöva begära bräddning på ledningsnätet. 
 
Göteborg Energi har haft en något lägre drifttillgänglighet på gaskompressorstationen som finns inom 
Ryaverkets område samt vid gasuppgraderingsanläggningen i Arendal. Detta på grund av planerade 
underhåll under andra halvåret 2018. Därmed har facklingen varit högre än de senaste åren. 
 
Slamavvattningen har byggts om under 2017 och 2018 från centrifuger till skruvpressar. Under 
uppstarten av skruvpressarna har flera mindre haverier förekommit och mycket arbete har lagts på att 
förstå funktionen av den nya anläggningen. Optimering har under december 2018 kunnat genomföras 
och därmed har torrsubstanshalten i det avvattnade slammet ökat markant. Dock har avvattningen 
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fungerat dåligt under perioden januari-november vilket gör att en relativt låg torrsubstanshalt blivit 
resultatet för helåret 2018. 
 
En aktivslamlinje har varit ur drift under sensommaren 2018 för inspektion och underhåll. Detta har 
påverkat förmågan att frånskilja fosfor, kväve och BOD under ca 1 månad. 
 
11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 
Driftoptimering för att minimera resursförbrukning ingår i den dagliga skötseln av 
reningsverket. 
 
Under 2018 har avvägning mellan kvävereningsresultat och resursanvändning av kolkälla 
(metanol) gjorts. Det är svårt att bedöma hur mycket mer kolkälla som använts om denna 
avvägning inte gjorts. En minskning av använd kolkälla uppnåddes med fortsatt goda 
kvävereningsresultat.  
 
Det fortsatta arbetet med att öka kapaciteten på eftersedimentering har varit framgångsrik och 
bidragit till att en större andel inkommande vatten kunde behandlas biologiskt/ kemiskt och 
relativt sett mindre andel gått till direktfällning av förbilett vatten. Detta sparar 
fällningskemikalier och el.  
 
En permanent lösning för att automatisera rundpumpningen har införts under våren 2018. 
Problem med fett i slamledningen mellan förtjockning och biogasanläggningen har därmed 
näst intill uteblivit och på det viset bidragit till att en högre förtjockningsgrad uppnås. Högre 
förtjockningsgrad sparar fjärrvärme för uppvärmning av rötkamrarna samt möjliggör bättre 
utrötning av slammet då uppehållstiden blir längre. Bättre utrötning innebär mer gas och 
mindre slam att avvattna och transportera ut från Ryaverket. 
 
12. Ersättning av kemiska produkter mm  
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors 
hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 
Före inköp av nya kemikalier görs en bedömning enligt Gryaabs rutin i verksamhetshandboken. I 
rutinen ingår även en årlig genomgång av kemikalieregistret och de kemikalier som finns där med 
avseende på dess giftighet. Gryaab arbetar i enlighet med Göteborg stads kemikalieplan för en Giftfri 
miljö. Detta innebär bl.a. att fasa ut farliga ämnen (utfasningsämnen och hormonstörande ämnen på 
SIN-listan) och att vid inköp av varor och produkter kontrollera att dessa inte innehåller SVHC-ämnen 
(Substances of Very High Concern) och hormonstörande ämnen. I Gryaabs kemikaliegrupp ingår 
gruppcheferna för laboratoriet, anläggning, fastighet, verkstad, el och  en labingenjör. Gruppchefen för 
laboratoriet är kemikalieansvarig. Vi har gjort en utvärdering av att vår användning följer 
exponeringsscenariorna, vi har gått igenom 19 av totalt 21 exponeringsscenarior.   
 
Alla kemikalier som används på Gryaab finns registrerade i systemet ”Ecoonline” där 
kemikalieförteckningar, SDB, riskbedömning, ansvarig gruppchef mm, finns. Gruppchefer och 
labingenjörer gör riskbedömningar och resterande personal har läs behörighet. 2 st labingenjörer har 
deltagit i 2 dagars seminarium  ”Miljö och kemikaliedagar”. En labingenjör har gått en 2 dagars 
utbildning om CLP. Vi har en representant i Göteborgs stads fokusgrupp ”Kemiska produkter och 
substitution”. 
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13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 
Rondering på återvinningsplatsen för avfall och platsen för farligt avfall görs regelbundet för att kunna 
följa upp felaktig sortering. Fastighetsgruppen har utvärderat reningseffekten av det torv- och kolfilter 
som installerats efter oljeavskiljarna i tvätthallen. Provtagningen visar att koppar, zink och summa bly, 
nickel och krom ligger under tillämpade riktvärden för fordonstvättar. Även kadmium ligger under 
riktvärdet men ökade efter reningen i tovfiltret. Oljeindex var dock över riktvärdena. Orsaken till det 
höga oljeindexet kan vara att pumpningen från rännan till oljeavskiljaren slår sönder oljeskiktningen. 
Möjliga åtgärder för att sänka oljeindex är att gräva ner oljeavskiljaren för att skapa självfall från 
rännan alternativt ha en uppehållstank före oljeavskiljaren. Att kadmium ökar i torvfiltret kan bero på 
att filtret är mättat och börja släppa kadmium men ytterligare provtagning kommer att ske 2019. I 
bilaga 8 har avfallsmängderna som genererats under året sammanställts.  
 
14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 
ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 
Under 2015 och 2016 genomförde Gryaab en översyn av säkerhetsnivå på hela anläggningen. 
Riskanalyserna sker genom metoden HAZOP och har syftet att kontrollera att inbyggda processrisker 
inte överskrider den fastställda tolerabla risknivå för Gryaab. Risker identifieras och bedöms på 
sannolikhet och konsekvens. Risker som överskrider tolerabel nivå åtgärdas i första hand genom 
konsekvensreducerande åtgärder och i andra hand genom sannolikhet reducerande åtgärder. Arbetet 
med att åtgärda de risker som HAZOP-analyserna upptäckte löper på kontinuerligt. Uppdatering av 
Hazoper ska genomföra vart 5:te år, nästa gång ska uppdateringen göras 2021. 

 
Fåglar 
Fåglarna som samlas kring bassängerna kan tidvis skapa olägenhet. Täckande nät över 
försedimenteringsbassängerna har installerats för att förhindra fåglarna från att komma åt flytande, 
ätbart material. Nät har även monterats runt lagringstankarna för metanol där många fåglar har 
samlats. Effekten av åtgärdernas har varit bra, men fåglarna har flyttat till andra områden inom verket, 
bland annat kring eftersedimenteringsbassängerna. Under 2014-2017 har fågelnät installerats på delar 
av eftersedimenteringsbassängerna (inloppsände) med gott resultat. Komplettering av fågelnät på 
andra delar av eftersedimenteringsbassängerna (utloppsände) är även utförts under 2018.  
 
15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 
detta eventuellt har resulterat i.  
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 

 
55 542 ton rötat och avvattnat avloppsslam har producerats under året. 30 783 ton slam har uppfyllt 
Revaqs regler och får därmed spridas som gödsel på jordbruksmark. Innan användning lagras det i 6 
månader för hygienisering på Kuskatorpets anläggning i Halmstad eller på Vikan. Slammet är 
kvalitetskontrollerat enligt bestämmelserna i Revaq.  
 
Resultat av kontroll av slamkvaliteten har redovisats under annan punkt (Sammanfattning av resultaten 
av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar) samt i bilaga 5. 
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Biogasen säljs till Göteborg Energi för uppgradering till fordonsgaskvalité. Vid kapacitets- eller 
driftproblem vid Ryaverket eller på Göteborg Energis anläggning facklas biogasen. 2018 facklades 
1 703 641 Nm3, vilket är en tredubbling jämfört med 2017. Orsaken till detta är omfattande 
underhållsarbeten på Göteborg Energis uppgraderingsanläggning. 

 
5 b § Industriutsläppsverksamheter  
5 b § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är 
industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som anges i 5 §, att följande ska redovisas (ord och uttryck i denna 
paragraf har samma betydelse som industriutsläppsförordningen): 
Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska uppgift om beslutets innehåll redovisas. 
Beslutets innehåll: nej 
 
Om statusrapport har getts in ska anges tidpunkt för inlämnadet och till vilken myndighet detta har gjorts. 
Tidpunkt för inlämnadet: ej aktuellt 
Myndighet:  
Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas. 
För redovisningen av uppgifterna i punkterna a)-d) nedan kan lämpligen de mallar för redogörelse av BAT-
slutsatser som finns på SMP-Hjälp  användas i stället, vilka sedan bifogas som bilaga. 
a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten har offentliggjorts, 
ska för varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten uppfyller den. 
Kommentar: Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker. 
År för offentliggörande av slutsatser för huvudverksamheten: Ej aktuellt 
Tillämplig slutsats Bedömning 
  
b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a) ska 
även redovisas vilka åtgärder som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas medföra 
krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om alternativvärden respektive dispenser från 
begränsningsvärden ska redovisas. 
Slutsats Planerade åtgärder Bedömning av 

tillstånds- eller 
anmälningsplikt 

Planerade 
ansökningar om 
alternativvärden 

Planerade 
ansökningar om 
dispenser 

     
c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att uppfylla kraven enligt slutsatserna har 
fortskridit. 
d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för huvudverksamheten 
offentliggjordes, ska årligen redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade alternativvärden 
respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod 
ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och sjätte styckena. I slutsatserna om bästa tillgängliga teknik kan finnas 
bestämmelser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativvärde har beviljats behöver endast 
visas att alternativvärdet uppfylls.  
Slutsats Kommentar 
  

Under 2018 upphörde Gryaab att vara en IED anläggning 
 
5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och 
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
 
Allt vatten, även s.k. förbilett vatten, passerar punkten för provtagning av utgående vatten från 
Ryaverket. Inget vatten bräddas då Gryaabs tunnelsystem saknar bräddavlopp. Representativa prover 
tas på inkommande och utgående vatten. Gryaab klarar satt begränsningsvärde för högsta 
koncentration som årsmedelvärde för BOD, COD och N-tot (se emissionsdeklaration). 
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5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
 
Gryaab är sedan 2009 certifierad enligt Revaq. Certifieringen syftar till återföring av slam till 
jordbruket. Detta ska genomföras bland annat genom krav på avloppsvattnets och slammets kvalitet 
men även krav på hur slammet produceras. Inom Revaq är uppströmsarbete viktigt för att nå målen 
och det finns både långsiktiga och kortsiktiga mål beträffande innehållet av oönskade organiska ämnen 
och metaller i inkommande avloppsvatten. Gryaab gör en årlig analys av 60 grundämnen, s.k. 
spårelement, i slammet. För de prioriterade spårelementen som identifierats sker arbete med 
handlingsprogram, utredningar och åtgärder med tidsplan för att kvaliteten i slammet ska motsvara 
målen och kraven inom Revaq. Slammet analyseras också kontinuerligt för att kontrollera att varje 
veckoparti uppfyller kraven för att få användas på åkermark.  
 
Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   
 
Bilaga 1: Anslutning och belastning 
Bilaga 2: Utsläppskontroll vatten 
Bilaga 3: Månadsmedelvärden vatten 
Bilaga 4: Bräddning och förbiledning 
Bilaga 5: Slam 
Bilaga 6: Kemikalier och energihushållning 
Bilaga 7: Verksamhetsavfall 
 
Bilagorna omfattar bl.a. uppgifter som ska redovisas till följd av NFS 2016:8,  
SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, kontrollprogram samt andra beslut m.m. 



Del av totala flödet (%) 53%
*Ovidkommande vatten=behandlat vatten-debiterad mängd vatten

Mängd ovidkommande vatten* (m3/år) 65 417 477
Totala årsflödet (m3/år) 122 521 060

Medelvärde (m3/d) 335 756

Maxvärde (m3/d) 943 812

Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden

Medelvärde (m3/h) 13 990

För turistort

- mottagning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar (uppskattat antal pe)

 - från industri (pe) 192 186
(70 g/person,dygn)

- slam från andra avloppsreningsverk

Antal dygnsprov som överskrider 
tillståndsgiven anslutning 

0

högsäsong (st)

lågsäsong (st)

Antal fysiska personer anslutna till 
avloppsreningsverket (st)

778 790

Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat 
utifrån BOD-belastning i inkommande vatten, 
medelvärde

Bilaga 1
 Anslutning och belastning 

Uppgifter för år 2018

Avloppsreningsverk Ryaverket

Anslutning till verket
Antal fysiska personer anslutna till 
vattenverket (st) 

0

970 976

Ovidkommande vatten
Definitionen av ovidkommande ger att för Ryaverkets del endast tunnelinläckaget ska anges. Gryaab 
debiterar övrigt vatten. Tunnelinläckaget är det enda ovidkommande vatten som Gryaab har rådighet 
över. Gryaab har dock valt att redovisa dag- och dränvatten + tunnelinläckage som ovidkommande 
vatten. Tunnelinläckage 3 900 000 m3 + dag- och dränvatten 80 868 000 m3 =84 768 000 m3

Kapacitet
Ryaverket är dimensionerat för en medeltillrinning på cirka 4 m3/s.

Dimensionerande flöde: Qdim                                   4 m3/s
Dimensionerande flöde mekanisk del:                   9,0 m3/s(1)

Dimensionerande flöde direktfällning:                     3 m3/s(2)

Dimensionerande flöde biologisk/kemisk del:     4-10 m3/s(3)

(1) Försedimenteringsbassängerna är dimensionerade för 9 m3/s men det är hydrauliskt möjligt att ta cirka 15 m3/s genom desssa.



nej

BOD7 24806 52 vp
CODCr 51178 52 vp
TOC 7287 12 vp
P-tot 468 52 vp
N-tot 3619 52 vp
NH4-N 2521 52 vp

BOD7 848 96,6 52 vp
CODCr 4686 90,8 52 vp
TOC 914 87,5 12 vp
P-tot 26,4 94,4 52 vp
N-tot 730 79,8 52 vp
NH4-N 392 84,5 52 vp

SS 394 98,3 242 dp 

Hg 11,1
Cd 13
Pb 316
Ni 397
Cr 299
Cu 6910
Zn 11379

Hg 1,9 83,2
Cd 0,86 93,2
Pb 13,6 95,7
Ni 331 16,5
Cr 35 88,2
Cu 959 86,1
Zn 1389 87,8

Al ej provtaget

0,87 7,2 2,2

0,09 0,030 0,38

2,6

0,1

3,2

0,1

Mängd 
(kg/år)

na
3,8 na
59

na
418 na
202 98727

1605

205299
41988

67968
140229
19964
1282

390
720
150
5,7

Utgående vatten, årsvärden
Maxvärde                      

(maxvecka)

2,8

0,036 0,21 0,07

µg/l kg/d

Medelvärde

Observera enheten 

72 0,52 1770,22

1073
6 2001 10 5021

3,2 12234471080

1,08 6 2,62

0,005

93 31 210
56 18,9 91

Utgående vatten, årsvärden
Maxvärde                                           

(maxvecka)
Mängd 
(kg/år)

Reduktion 
(%)

Typ av och 
antal prov (dp, 
vp, annat)

36,2

Medelvärde                                  
Observera enheten

µg/l

58,8

kg/d µg/l kg/d

11,3 3,8
7,8 2,6
0,3 0,1
2,7 0,91

Rullande st  3 
resp. 4 dygns 
prover. Totalt 
104 prover4

0,5
12
19

0,014
0,008
0,128

1,6
0,23

4,9
11,1

7838
na

20,6 na
29,5 45

30
9916
6909

Medelvärde

mg/l kg/d mg/l kg/d

Mängd 
(ton/år)

Bilaga 2
Utsläppskontroll vatten

Beräkning av medelvärde halt och mängd, se sid 7
Inkommande vatten, årsvärden

Mängd 
(ton/år) inkl 
bidrag från 

rejekt

Mängd 
(ton/år) exkl 
bidrag från 

rejekt

Typ av och 
antal prov (dp, 
vp, annat)

mg/l

Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? (Skriv ja/nej)

Maxvärde                        
(maxvecka)

Medelvärde

mg/l kg/dkg/d

Reduktion 
(%)

Typ av och 
antal prov (dp, 
vp, annat)

11477

6,9 2322 12 5021

7,5 2506 14
12840 48 2259338,3

7260

0,04
0,02
0,22

Typ av och 
antal prov (dp, 
vp, annat)

Maxvärde                                           
(3- resp 4 dygn)

Observera enheten 

3326

Metaller

3,2

2,4

µg/l kg/d

7,8

Ingående vatten, årsvärden

0,1 0,037
0,01 0,002
0,02

Rullande st  3 
resp. 4 dygns 
prover. Totalt 
104 prover

0,82 5,1



mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
Januari 0,16 93,9 7,1 94,8 7,0 65,3 4,7 67,2
Februari 0,18 94,3 7,2 95,5 6,3 74,0 4,0 76,0
Mars 0,20 95,1 7,1 96,7 5,7 81,7 3,0 85,6
April 0,23 94,2 7,9 96,4 5,8 80,6 3,5 83,0
Maj 0,24 94,4 8,3 96,7 5,1 86,1 2,3 90,9
Juni 0,24 95,2 7,0 97,5 4,7 87,5 2,0 92,1
Juli 0,20 96,0 5,2 98,0 3,0 92,3 0,5 98,1
Augusti 0,36 92,3 7,0 97,5 5,1 85,9 2,3 90,9
September 0,24 93,2 6,5 95,7 6,7 74,6 4,8 74,8
Oktober 0,21 94,8 6,4 96,8 5,9 80,1 2,8 87,4
November 0,18 95,4 6,0 97,1 6,4 78,2 2,4 86,5
December 0,21 93,9 6,8 96,0 7,0 73,4 3,1 83,5

Bilaga 3
Månadsmedelvärden

Utgående vatten
P-tot BOD N-tot NH4-N

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Utgående halter: BOD, N-tot och NH4-N

BOD N-tot NH4-N

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Utgående halt: P-tot



Antal 
bräddningar

Antal h Orsak

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Medelvärde 
(mg/l)

BOD7

CODCr

P-tot

N-tot
NH4-N

Medelvärde 
(mg/l)

Hg
Cd
Pb
Ni
Cr
Cu
Zn

Kommentar: Allt utgående vatten på Ryaverket passerar provtagningspunkten för utgående vatten. Vid 
höga flöden behandlas en del av det inkommande vattnet med direktfällning. Ryaverkets villkor på 
utgående vatten är på det samlade utgående vattnet, vilket innebär att vatten som direktfälls är att betrakta 
som en internström. Detta gör att det inte går att tala om bräddning på Ryaverket.

Tidsproportionell provtagning (Skriv ja/nej) 

Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde (Skriv ja/nej) 
Flödesproportionell provtagning (Skriv ja/nej) 

Fortsättning nästa sida

Total mängd (ton/år)

Total mängd (ton/år)

Summa

Med behandling
Utan behandling

Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket

Bräddad volym i % av totala årsflödet 

Total bräddad volym pga hydraulisk överbelastning 

(m3/år)

Total bräddad volym pga drifthaveri (m3/år)

Ange behandling av bräddat vatten (t.ex. galler)

Med behandling
Utan behandling

Bilaga 4
Bräddning och förbiledning

Bräddat vatten vid reningsverket
Antal m3

Förbilett vatten som ingår i provtagning av utgående vatten
Total volym förbilett vatten efter mekanisk rening 

(m3/år)

34 530 m3 har behandlats med grovgaller, fingaller och 
sedimentering

Total volym förbilett vatten efter mekanisk och kemisk 

rening (m3/år)

1 541 873 m3 har behandlats med grovgaller, fingaller, 
kemisk fällning och sedimentering.

Förbiledd volym i % av totala årsflödet 1,3

Med behandling
Utan behandling

Med behandling
Utan behandling



Bräddnings-
punkt

Kontrollmetod 
(se nedan)

Frekvens 
(ggr/år)

Antal 
timmar 
per år

Volym 

(m3/år)

Orsak 
(drifthaveri eller 
överbelastning)

Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
(ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat)

Koordinater för 
utsläppspunkten         

(SWEREF 99 TM)            
N-koordinat  E-koordinat

Cu
Zn

Hg

Ni
Cr

Cd
Pb

För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i 
samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag för 
bedömning finns.

P-tot

Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
Total mängd (ton/år)

CODCr

BOD7

Total mängd (kg/år)

N-tot
NH4-N

Mängd p.g.a. hydraulisk överbelastning 

(m3/år) 

Mängd p.g.a. drifthaveri (m3/år)

Fortsättning 
Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer

Mängd vatten totalt (m3/år)

Kontrollmetoder: 1) Inte alls. 2a) Uppskattning med flytkropp. 2b) Uppskattning med maxnivågivare.  
2c) Uppskattning med frekvensgivare. 2d) Uppskattning med frekvens + varaktighet. 3) Flödesmätning. 
4) Beräkning av pumpad mängd. 5) Beräkning med flödesmodell. 



Medelvärde 
(mg/kg TS)

Maxvärde 
(mg/kg TS)

Hg 0,6 0,9
Cd 0,8 1,1
Pb 21,9 28
Ni 20,2 27
Cr 25,3 39
Cu 425,0 480
Zn 682,0 750
Ag 1,6 2,2
N-tot (%) 4,6 5,2
P-tot (%) 2,8 3,3
LAS (linjära 
alkylsulfonater)

633 760

PCB-7 0,015 0,024
PAH-6 0,87 1,08
Nonylfenol 6,1 7,3

Producerad mängd 
(m³/år)Mängd TS totalt (ton)
TS-halt (%)

Årets början 
Årets slut 
Lagrets kapacitet 

Kuskatorpet

Vid summering av ”mindre än värden” (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning.
OBS! Analyseras andra parametrar inom kontrollprogrammet, t ex PBDE, Sb, Br, W? Ange 

Externt substrat för biogasproduktion

Externslammängd till vattenfas 
(vattenfas=inkommande arv eller på 
ledningsnät)

Slam från processen

55 542

14 074
25,3

357
5 981
9 598

23

Vilka entreprenörer används för omhändertagande av slam?

0,2
Kvartalsrapporter 4 st

- från andra reningsverk

686 000

Tillfört externt slam/substrat

Slam transporteas löpande bort Slam transporteas löpande bort

Lagrat slam

m³ ton TS
Slam transporteas löpande bort Slam transporteas löpande bort

477 000
8 909

 - från andra verksamheter t.ex. slam 
från fiskberedningsindustri

697

Extern slammängd till slambehandling

- från enskilda avloppsanläggningar

ca 4 000 ton

0

Bilaga 5
Slam

Slam, årsvärden

Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st

Typ av och antal prov 
(stickprov, samlingsprov, 
månad, kvartal, år)

Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st

Mängd (kg/år)

8,0
12

308
284

Veckoprover 52 st
Kvartalsrapporter 4 st

83364

0

13 944

Kvartalsrapporter 4 st

Kvartalsrapporter 4 st
12
86

m³/år ton TS/år
750

Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st
Veckoprover 52 st



Sluthantering

Till annat reningsverk. Ange vilket 

Dataväxt

nej
Deponering. Om ja ange mängd.

Förs register över åkermark där slam sprids om detta sker? (Skriv ja/nej) ja
Av vem förs i så fall registret? 

Deponitäckning. Om ja ange mängd.
Annan markanvändning. Om ja ange mängd.

ton TS/år (25,34 %)
7 800Åkermark. Om ja ange mängd.

Energiskog. Om ja ange mängd.
Skogsmark. Om ja ange mängd.

6274



Mängd (ton/år)

3052
242
1,4

71
179

0

57
0

2339
38,5

30
6

Bilaga 6
Kemikalier och energihushållning

Polymer direktfällning

Kemikalier

Polymer avvattning
Skumdämpningsmedel (BIM AF 

Amid/aminoakrylat, kopolymer
Mineraloljebaserad skumdämpare 

Andra (t.ex. skumdämpare, 
kolkälla, desinfektion)

Polymer förtjockning

Fällning

Amid/aminoakrylat, kopolymer

Polyaluminiumklorid PAC

Typ

Slambehandling

Järnsulfat, Quickfloc FeSO4.7H2O 90%
(Al2Cl3)n

Amid/aminoakrylat, kopolymer

Skumdämpningsmedel (BIM DF 
7502)

CH3OH, 98-99%
Amid/aminoakrylat, kopolymer

2,24 ton
2,08m3

Fordonsgas
Bensin

Förbrukad mängd energi 
Energihushållning

Alifatiska alkoholer, Fettsyraester 

MWh

Bränsletyp Förbrukning (m3 eller ton)

Etanol och industrisprit
Metanol
Polymer eftersedimentering

NaClO 12% fri Cl

Saltsyra
Fosforsyra 75%

motsv 9%

CH3CH2OH, 70-94%
Natriumhypoklorit

Användning av gasen. Ange t.ex. 
uppvärmning

Ingen egen användning, uppgraderas av Göteborg Energi och säljs 
som fordonsgas

Gasproduktion (Skriv ja/nej) ja

El 41059
Fjärrvärme (fastighet + process) 12165

Diesel (fordonsbränsle + reservkraft) 11,21

Facklad mängd (m3/år) 1703641

Mängd producerad gas (m³/år) 11930988

Gasproduktion



Icke farligt avfall
Avfallskod eller 
Kommentar Behandling Enhet Mängd

Gallerrens till förbränning Grov o finrens Energiåtervinning ton/år 909,4
Sand och org slam Från processen Deponi ton/år 170,1
Skrotat berg Återvinning ton/år
Sand från sandfång Sslamtömningsstation Deponi ton/år 5,5
Hushållsavfall (restavfall, 
brännbart)

Kretslopp o vatten
Energiåtervinning ton/år 2,6

Matavfall Kretslopp o vatten Åervinning ton/år 2,4

Grovt brännbart Energiåtervinning ton/år 20,7
Kabelskrot Återvinning ton/år

Metallförpackningar Återvinning ton/år 0,9
Kontorspapper Återvinning ton/år 18,4
Skrot Blandat Återvinning ton/år 26,0

Skrot Aluminium Återvinning ton/år 0,1
Skrot Rostfritt Återvinning ton/år 1,8
Mjukplast Återvinning ton/år 1,3
Hård o mjukplast Återvinning ton/år 0,7

Avfall till sortering
blandfraktion för 
sortering innan depon Sortering ton/år 12,0

Glas färgat & ofärgat Återvinning ton/år
Trä Energiåtervinning ton/år 0,2
Omålat trä Energiåtervinning ton/år 14,5
Well Återvinning ton/år 4,1

Farligt avfall
Prod m köldmedium Destruktion st/år 1,0
Vitvaror Destruktion st/år 3,0
Asbest 170605* Destruktion
Absorbenter 150202* Destruktion ton/år
Basiskt avfall 200115* Destruktion ton/år

Batterier
160601*

Destruktion ton/år 0,1
Elektronik 200135* Destruktion ton/år 3,6
Färgavfall 200127* Destruktion ton/år
Ljuskällor 200121* Destruktion ton/år 0,1
Oljeavfall fast 160708* Destruktion ton/år 0,04
Oljefilter 160107* Destruktion ton/år 0,3
Spillolja 200126* Destruktion ton/år 0,7
Småkemikalier/labb 160508* Destruktion ton/år
Slam från oljeavskiljare 130508* Destruktion m3/år 0,9
Syralösning 060102* Destruktion ton/år
Aresoler (Sprayburkar) 150111* Destruktion ton/år 0,02
Lösningsmedel 140603* Destruktion ton/år
Tvättvatten ej ADR 190204* Destruktion ton/år 4,7
PCB avfall 170902* Destruktion ton/år
Oljeavskiljare bottenslam 130502 Destruktion ton/år 0,9
Kolsyrepatroner 160505 Destruktion st/år 3,0
Smörjfett 200126 Destruktion ton/år 0,01
Färgavfall i burk olje/lösn 
baserad

200127
Destruktion ton/år 0,1

Rökdetektorer 200135 Destruktion ton/år 0,003

Bilaga 7
Verksamhetsavfall



Instruktioner om beräkning

Beräkningar av halter och mängder m.m. på inkommande och utgående 
vatten skall i fortsättningen ske enligt följande:

Vid beräkning av medelhalter (mg/l) skall hänsyn tas till flödet. D.v.s. medelhalterna  
skall vara flödesvägt enligt följande formel:

  C = uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l)
  Q = uppmätt flöde vid respektive provtagningstillfälle (m³)

   1,2…n = provtagningstillfälle

Vid beräkning av dygnsmedelvärde för belastning, total belastning i ton per år samt
 reduktion används följande formler:

M = belastning vid respektive mättillfälle (kg/dygn)
n = antal mättillfällen

Belastning (ton/år) =  
     

R = reduktion (%) vid respektive mättillfälle
n = antal mättillfällen

Belastning  (antal pe) beräknas enligt följande formel:

(C1 * Q1) + (C2 * Q2) + … + (Cn * Qn)
Q1 + Q2 + … + Qn

Medelhalt  (mg/l) =

M1 +  M2 + … + Mn
n

Dygnsmedelvärde (kg/dygn) = 

Dygnsmedelvärde * 365
1000

R1 +  R2 + … + Rn
n

Reduktion som medelvärde (%) = 

Belastning (pe) = 
Dygnsmedelvärde BOD7 (kg/dygn) (Beräknat enligt formel ovan) 

70 * 10-3 (kg/p,dygn)    



                      



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

0 Luft CH4 187000 kg/år M OTH  se
kommentar

- Totalt Ut

1 Luft N2O 28650 kg/år M OTH  se
kommentar

- Totalt Ut Inga nya
mätningar
har utförts
under 2018.
Föregående
mätning
utfördes
2014/2015.
Vi bedömer
att dessa
luftmätningar
 inte
behöver
utföras varje
år utan vart
5e år räcker
eftersom
variationen
bedöms som
liten från år
till år
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

2 Luft NH3 3241 kg/år M OTH  se
kommentar

- Totalt Ut Inga nya
mätningar
har utförts
under 2018.
Föregående
mätning
utfördes
2014/2015.
Vi bedömer
att dessa
luftmätningar
 inte
behöver
utföras varje
år utan vart
5e år räcker
eftersom
variationen
bedöms som
liten från år
till år
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

3 Luft NMVOC 53 kg/år M OTH  se
kommentar

- Totalt Ut Inga nya
mätningar
har utförts
under 2018.
Föregående
mätning
utfördes
2014/2015.
Vi bedömer
att dessa
luftmätningar
 inte
behöver
utföras varje
år utan vart
5e år räcker
eftersom
variationen
bedöms som
liten från år
till år

4 Vatten AOX 3880 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
9562:2005

6398388
x
314438

- Totalt Ut Ändrade
bedömningsg
runder för
hur lägsta
detektionsgrä
ns ska
hanteras vid
beräkning av
medelvärde

5 Vatten As 129,1 kg/år M OTH  SS-EN ISO
15587-2: utg
d)
1/SS-EN
ISO 17294-2
utg1

6398388
x
314438

- Totalt Ut

Preliminär rapport, ej inlämnad, utskriven: 2019-03-20 14:16:59
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

6 Vatten BOD7 848000 kg/år M OTH  SS-EN
1899-1 UTG
1

6398388
x
314438

- Totalt Ut

7 Vatten BOD7 848000 kg/år M OTH  SS-EN
1899-1 UTG
1

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

8 Vatten BOD7 0 kg/år M OTH  SS-EN
1899-1 UTG
1

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

9 Vatten Cd 0,86 kg/år M OTH  /EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

10 Vatten Cd 0,86 kg/år M OTH  /EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

11 Vatten Cd 0 kg/år M OTH  /EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

12 Vatten Cl-tot 15519334 kg/år M CEN/ISO  SS-EN ISO
10304-4:199
9

6398388
x
314438

- Totalt Ut

13 Vatten CN-tot 61,3 kg/år M CEN/ISO  EN ISO
14403:200

6398388
x
314438

- Totalt Ut Ändrade
bedömningsg
runder för
hur lägsta
detektionsgrä
ns ska
hanteras vid
beräkning av
medelvärde

14 Vatten COD-Cr 4686000 kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

6398388
x
314438

- Totalt Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

15 Vatten COD-Cr 4686000 kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

16 Vatten COD-Cr 0 kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

17 Vatten Cr 35 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

18 Vatten Cr 35 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

19 Vatten Cr 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

20 Vatten Cu 959 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

21 Vatten Cu 959 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

22 Vatten Cu 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

23 Vatten DEHP 92,3 kg/år M OTH  Internal
method 0250

6398388
x
314438

- Totalt Ut Ändrade
bedömningsg
runder för
hur lägsta
detektionsgrä
ns ska
hanteras vid
beräkning av
medelvärde

24 Vatten Fenoler 1082 kg/år M OTH  SS-EN ISO
14402

6398388
x
314438

- Totalt Ut

25 Vatten F-tot 24096 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
6878:2005

6398388
x
314438

- Totalt Ut

26 Vatten Hg 1,9 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

27 Vatten Hg 1,9 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

28 Vatten Hg 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

29 Vatten NH4-N 392000 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11732 utg 1
mod

6398388
x
314438

- Totalt Ut

30 Vatten NH4-N 392000 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11732 utg 1
mod

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

31 Vatten NH4-N 0 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11732 utg 1
mod

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

32 Vatten Ni 331 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

33 Vatten Ni 331 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

34 Vatten Ni 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

35 Vatten N-tot 730000 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11905-1:199
7

6398388
x
314438

- Totalt Ut

36 Vatten N-tot 730000 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11905-1:199
7

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

37 Vatten N-tot 0 kg/år M OTH  SS-EN ISO
11905-1:199
7

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

38 Vatten PAH 9,8 kg/år M OTH
LidMiljö.OA.0
1.35

6398388
x
314438

- Totalt Ut Ändrade
bedömningsg
runder för
hur lägsta
detektionsgrä
ns ska
hanteras vid
beräkning av
medelvärde

39 Vatten PAH-FA 0,6 kg/år M OTH
LidMiljö.OA.0
1.35

6398388
x
314438

- Totalt Ut

40 Vatten Pb 13,6 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

41 Vatten Pb 13,6 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

42 Vatten Pb 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

43 Vatten P-tot 26400 kg/år M OTH  SS-EN ISO
6878:2005
utg 1

6398388
x
314438

- Totalt Ut

44 Vatten P-tot 26400 kg/år M OTH  SS-EN ISO
6878:2005
utg 1

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

45 Vatten P-tot 0 kg/år M OTH  SS-EN ISO
6878:2005
utg 1

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

46 Vatten QV 122521 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g

6398388
x
314438

- Totalt Ut

47 Vatten QV 1542 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g. Total
volym
förbilett
vatten efter
mekanisk
och kemisk
rening
(m3/år)

6398388
x
314438

- Del Ut 2018 var ett
år med få
nederbördsto
ppar.
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

48 Vatten QV 34,5 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g, Total
volym
förbilett
vatten efter
mekanisk
rening
(m3/år)

6398388
x
314438

- Del Ut 2018 var ett
år med få
nederbördsto
ppar

49 Vatten QV 0 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

50 Vatten TOC 914000 kg/år M CEN/ISO SS-EN
1484:1997

6398388
x
314438

- Totalt Ut

51 Vatten Zn 1389 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

- Totalt Ut

52 Vatten Zn 1389 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

Från ARV Del Ut

53 Vatten Zn 0 kg/år M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev 5.4

6398388
x
314438

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

54 Vatten QVBräddn
ätAntal

0 st M OTH
Flödesmätnin
g

- Totalt Ut Ingen
bräddning

55 Vatten QVBräddn
ätVolym

0 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g

- Totalt Ut Ingen
bräddning

56 Vatten-Hal
t

BOD7 6,9 mg/l M OTH  SS-EN
1899-1 utg 1

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 15
mg/l
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

57 Vatten-Hal
t

BOD7 0 mg/l M OTH  SS-EN
1899-1 utg 1

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

58 Vatten-Hal
t

BOD7 6,9 mg/l M OTH  SS-EN
1899-1 utg 1

Från ARV Del Ut

59 Vatten-Hal
t

Cd 0,00001 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

60 Vatten-Hal
t

Cd 0,00001 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

61 Vatten-Hal
t

Cd 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

62 Vatten-Hal
t

COD-Cr 38,3 mg/l M OTH  Dr Lang
LCK 114

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 70
mg/l

63 Vatten-Hal
t

COD-Cr 38,3 mg/l M OTH  Dr Lang
LCK 114

Från ARV Del Ut

64 Vatten-Hal
t

COD-Cr 0 mg/l M OTH  Dr Lang
LCK 114

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

65 Vatten-Hal
t

Cr 0,0003 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

66 Vatten-Hal
t

Cr 0,0003 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

67 Vatten-Hal
t

Cr 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

68 Vatten-Hal
t

Cu 0,008 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

69 Vatten-Hal
t

Cu 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

70 Vatten-Hal
t

Cu 0,008 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

71 Vatten-Hal
t

Hg 0,00002 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut Lägsta
detektionsgrä
ns gör att
det inte går
att ange fler
värdesiffror
utan att det
blir
missvisande

72 Vatten-Hal
t

Hg 0,00002 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

73 Vatten-Hal
t

Hg 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

74 Vatten-Hal
t

NH4-N 3,2 mg/l M OTH  M/SS-EN
ISO11732
utg 1

- Totalt Ut

75 Vatten-Hal
t

NH4-N 0 mg/l M OTH  M/SS-EN
ISO11732
utg 1

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

76 Vatten-Hal
t

NH4-N 3,2 mg/l M OTH  M/SS-EN
ISO11732
utg 1

Från ARV Del Ut

Preliminär rapport, ej inlämnad, utskriven: 2019-03-20 14:16:59

Version: 1 11 / 16



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

77 Vatten-Hal
t

Ni 0,0027 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

78 Vatten-Hal
t

Ni 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

79 Vatten-Hal
t

Ni 0,0027 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut Ingen
bräddning

80 Vatten-Hal
t

N-tot 6 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
11905-1:199
8

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedels
halt 10
mg/l

81 Vatten-Hal
t

N-tot 6 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
11905-1:199
8

Från ARV Del Ut

82 Vatten-Hal
t

N-tot 0 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
11905-1:199
8

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

83 Vatten-Hal
t

Pb 0,0001 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

84 Vatten-Hal
t

Pb 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

85 Vatten-Hal
t

Pb 0,0001 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

86 Vatten-Hal
t

P-tot 0,22 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
6878:2005

- Totalt Ut

87 Vatten-Hal
t

P-tot 0,22 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
6878:2005

Från ARV Del Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

88 Vatten-Hal
t

P-tot 0 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO
6878:2005

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

89 Vatten-Hal
t

Zn 0,011 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

- Totalt Ut

90 Vatten-Hal
t

Zn 0 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

BräddAnl Del Ut Ingen
bräddning

91 Vatten-Hal
t

Zn 0,011 mg/l M OTH  M/EPA
3015A&amp;
am p;200.8
rev5.4

Från ARV Del Ut

92 ER Ansl.pers 778790 st M OTH  Uppgifter
från
anslutna
kommuner

- Totalt In

93 ER Ansl.pe-tot 970976 pe M OTH  Beräknat på
BOD
belastning i
inkommande
vatten

- Totalt In

94 ER Ansl.-till 970976 pe M OTH  Beräknat på
BOD-belastni
ng i
inkommande
vatten.

- Totalt In

95 ER BOD7 24806000 kg/år M OTH  SS-EN
1899-1 utg 1

- Totalt In

96 ER COD-Cr 51178000 kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

- Totalt In

97 ER NH4-N 2521000 kg/år M OTH  M/SS-EN
ISO11732
Utg 1

- Totalt In

98 ER N-tot 3619000 kg/år M OTH  SS-EN
ISO11905-1:
1997

- Totalt In
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

99 ER P-tot 468000 kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO
6878:2005

- Totalt In

100 ER QV 122521 1000m3
/år

M OTH
Flödesmätnin
g

- Totalt In

101 ER Maxgvb-in
kommand
e

1225637 pe M CEN/ISO SS EN
1899-1

- Totalt In Veckovismät
ning av
BOD, 90
percentilen
delades på
70 g/p och
dygn

102 ER Maxgvb-tä
tbebyggels
e

920000 pe E - Totalt In

103 Slam SlamT-arv 14074 t TS/år M WEIGH  - Totalt Inom

104 Slam TS-tot 25,3 % M CEN/ISO  SS-EN
12880-1:200
0

- Totalt Inom

105 Slam-Halt Ag 1,6 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

106 Slam-Halt As 4,1 mg/kgT
S

M OTH  ICP-SFMS - Totalt Ut

107 Slam-Halt Cd 0,8 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

108 Slam-Halt Cr 25,3 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

109 Slam-Halt Cu 425 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

110 Slam-Halt GF-tot 60,7 % M PER  SS-EN
12879

- Totalt Ut
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

111 Slam-Halt Hg 0,6 mg/kgT
S

M OTH  SS-ISO
16772-1:200
4

- Totalt Ut Lägsta
detekionsgrä
ns gör att
det inte går
att ange fler
värdesiffror
utan att det
blir
vissvisande,
det påverkar
avrundninge
n.

112 Slam-Halt NH4-N 11520 mg/kgT
S

M OTH  St.Methods
18th
4500B+E

- Totalt Ut

113 Slam-Halt Ni 20,2 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

114 Slam-Halt Nonylfenol 6,1 mg/kgT
S

M OTH  GC-MS,
egen metod

- Totalt Ut

115 Slam-Halt N-tot 45870 mg/kgT
S

M OTH  SS-EN
16169:2012

- Totalt Ut

116 Slam-Halt PAH 0,9 mg/kgT
S

M OTH  GC-MS,
egen metod

- Totalt Ut

117 Slam-Halt Pb 21,9 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

118 Slam-Halt PCB 0,015 mg/kgT
S

M OTH  GC-ECD,
egen metod

- Totalt Ut Nedåtgående
 trend

119 Slam-Halt P-tot 28480 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

120 Slam-Halt Zn 682 mg/kgT
S

M CEN/ISO SS-EN ISO
11885:2009

- Totalt Ut

121 Åkermark SlamT-arv 7800 t TS/år M WEIGH  Vägning på
bilvåg vid
utleverans
från
reningsverket
.

- Totalt Ut
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Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2018 version: 1

Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Metod Metodkod
Metodbeskri
vning

Stor
förbränning
sanläggning

Prod.Enhet Förordning
Utsläpps
Punkt

Ursprung Typ Flöde Kommentar
RedovEnl
Fskr

122 Anl.jord-hö
g P

SlamT-arv 6274 t TS/år M WEIGH  Bandvåg
och bilvåg

- Totalt Ut

123 ER-Halt BOD7 202 mg/l M OTH  SS-EN
1899-1

- Totalt In

124 ER-Halt COD-Cr 418 mg/l M OTH  Dr Lang
LCK 114

- Totalt In

125 ER-Halt N-tot 29,5 mg/l M OTH  SS-EN ISO
11905-1:199
7

- Totalt In

126 ER-Halt P-tot 3,8 mg/l M OTH  SS-EN ISO
6878:2005

- Totalt In
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